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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее техническое обследование выполнено по договору № 05-ВГ-ОБС-1 от 

«21» декабря 2018 года между ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» и ООО «Технический 

заказчик Фонда защиты прав дольщиков» в связи с необходимостью обследования тех-

нического состояния объекта незавершенного строительства: «Жилой комплекс», с 

определением соответствия их фактического исполнения проектному решению, заклю-

чению экспертизы и требованиям действующих строительных норм и правил. 

В период обследования определялось техническое состояние несущих и 

ограждающих строительных конструкций и внутренних инженерных систем жилого 

дома №5 корпуса №1 с определением соответствия фактического исполнения 

проектной документации и требованиям действующих строительных норм и правил. 

Обследуемый объект расположен по адресу: Московская область, г. Ленинский 

муниципальный район, городское поселение Видное, г. Видное, в районе 4 км авто-

дороги М-2 «Крым-Федюково». Жилой дом №5 (корпус №1) (Рис. В.1). 

Согласно техническому заданию (Приложение 1) на проведение технического 

обследования жилого дома, производились следующие виды работ: 

1. Подготовительные работы: 

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и кон-

структивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий: подбор 

и анализ проектно-технической документации (исходные материалы предоставил 

«Заказчик»). 

2. Предварительное обследование: 

- осмотр здания и отдельных конструкций с применением измерительных ин-

струментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и 

прочее); 

- фиксация видимых дефектов и повреждений, производство контрольных об-

меров, составление схем и ведомостей дефектов и повреждений, с фиксацией участ-

ков дефектов и их характера. Проверка наличия характерных деформаций здания или 

сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, 

перекосы, разломы и т.д.). Установление наличия аварийных участков, если таковые 

имелись; 
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- по результатам визуального обследования предварительно оценивалось тех-

ническое состояние строительных конструкций, которое определялось по степени 

повреждения и по характерным признакам дефектов; 

- в ходе предварительного обследования определялись участки расположения 

вскрытий несущих строительных конструкций. 

3. Детальное обследование. 

3.1. Обмерно-обследовательские работы: 

- выполнение обмерных работ в полном объеме, необходимом для определения 

фактических геометрических параметров несущих строительных конструкций (раз-

меров пролетов, расположения в пространстве и шага несущих конструкций в плане; 

размеров поперечных сечений конструктивных элементов; высотных отметок; харак-

терных узлов; прогибов; наклонов, выпучиваний, перекосов и смещений); 

- разработка графической части, включающей планы с расположением несущих 

конструкций, разрезы, сечения несущих конструкций и их узлов. 

3.2. Определения физико-механические характеристики конструкционных ма-

териалов (проверка прочности бетона по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012 и ар-

мирования по ГОСТ 22904-93 фундаментов, стен, пилонов, элементов перекрытий и 

покрытия) при помощи приборов: UK 1401 (ультразвуковой метод определения 

прочности бетона), ПОС-50МГ4 (отрыв со скалыванием), Profoscope+, (магнитный 

метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры). Вы-

полнения вскрытий монолитных железобетонных конструкций для уточнения диа-

метра, шага и положения армирования. 

3.3. Определения химического состава арматурной стали примененной в моно-

литных железобетонных конструкциях атомно-эмиссионным методом по ГОСТ 

18895-97 при помощи прибора ИСКРОЛАЙН 100. 

3.4. Техническое состояние фундаментов и грунтов оснований наряду с данны-

ми, полученными при их визуальном и инструментальном обследовании, оценива-

лось также с учетом зафиксированных деформаций (осадок) надземных конструкций. 

3.5. При обследовании внутренних инженерных систем выполнялось: ознаком-

ление с объектом обследования, уточнение наличия инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи, подлежащих обследованию; подбор и анализ 
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проектно – технической документации; выявление отклонений от проектных реше-

ний; инструментальные измерения параметров инженерных систем и оборудования. 

4. Подготовка и выдача Заказчику технического заключения с оценкой предва-

рительного технического состояния несущих и ограждающих строительных кон-

струкций, а также внутренних инженерных систем и возможности их дальнейшей 

эксплуатации согласно требований технического задания и действующих норматив-

ных документов с учетом фактического состояния отдельных конструктивных эле-

ментов и здания в целом, а также (при необходимости) с рекомендуемыми мероприя-

тиями по восстановлению несущей способности, устранению дефектов и поврежде-

ний, а также причин их появления (при наличии), с выводами о возможности даль-

нейшей эксплуатации. 

Работы по обследованию, выполнялись визуальными и инструментальными мето-

дами сотрудниками ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» в январе 2019 года, с учетом по-

ложений ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин-

га технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строи-

тельных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 27.002-2015 «Надёжность в техни-

ке. Термины и определения». 

Термины и определения 

Техническое состояние зданий и отдельных конструктивных элементов клас-

сифицируется в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 и ГОСТ 27.002 

Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство 

объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проект-

ным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим 

остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объ-

екта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, 

капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного 

характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реали-

зации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления. 

Механическая безопасность здания (сооружения): Состояние строительных 

конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопу-

стимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуще-
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ству физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие 

разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части. 

Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): 

Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролиру-

емых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обес-

печения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризую-

щих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его 

дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, уси-

ления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания 

(сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инже-

нерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования. 

Обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс ме-

роприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых пара-

метров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих 

возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость вос-

становления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов осно-

вания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грун-

тов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения 

их фактической несущей способности. 

Категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности 

несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грун-

тов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способно-

сти и эксплуатационных характеристик. 

Критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или 

нормативным документом количественное или качественное значение параметра, ха-

рактеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые ха-

рактеристики строительной конструкции и грунтов основания. 

Оценка технического состояния: Установление степени повреждения и кате-

гории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в 

целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических 
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значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, 

установленных проектом или нормативным документом. 

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при 

котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая 

состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной докумен-

тации значениям с учетом пределов их изменения. 

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, 

при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отве-

чают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в кон-

кретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и не-

обходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория техниче-

ского состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, вклю-

чая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и поврежде-

ния, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование 

конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле 

(мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых меропри-

ятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и по-

следующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об ис-

черпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся 

кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта. 

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений): Система 

наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой за-

казчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения 

напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для ко-
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торых необходимо обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникно-

вением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений). 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в 

зону влияния строек и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения 

и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону 

влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического 

состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в 

ограниченно работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и ско-

рости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимо-

сти экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, дей-

ствующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние. 

Мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений): 

Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обес-

печения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет 

своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-

деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые 

могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно работоспособное или в ава-

рийное состояние. 

Текущее техническое состояние зданий (сооружений): Техническое состоя-

ние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мони-

торинга. 

Восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплу-

атационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состо-

яние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими 

требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта. 

Усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей спо-

собности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и со-
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оружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоя-

нием или проектными показателями. 

Комплексное техническое перевооружение: Комплекс мероприятий по заме-

щению электроэнергетических установок на новое оборудование (на старых площад-

ках). 

Моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных 

эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований экс-

плуатации зданий и сооружений. 

Физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними экс-

плуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами. 

Система мониторинга технического состояния несущих конструкций: Со-

вокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и 

обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геоде-

зические, динамические, деформационные и др.) в целях оценки технического состо-

яния зданий и сооружений. 

Система мониторинга инженерно-технического обеспечения: Совокупность 

технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку 

информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического 

обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабили-

зирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных 

ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города. 

Дефект: Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установлен-

ным документацией 

Повреждение: Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 

объекта при сохранении работоспособного состояния 
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Рис. В.1. План-схема расположения на местности обследуемого объекта  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес объекта: Московская область, г. Ленинский муниципаль-
ный район, городское поселение Видное, г. Видное, в районе 4 км 
автодороги М-2 «Крым-Федюково». Жилой дом №5 (корпус №1) 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И 

КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА 

Жилое здание расположено по адресу: Московская область, г. Ленинский му-

ниципальный район, городское поселение Видное, г. Видное, в районе 4 км автодоро-

ги М-2 «Крым-Федюково. 

На момент проведения технического обследования строительно-монтажные ра-

боты по возведению монолитного каркаса здания выполнены в полном объеме, рабо-

ты по устройству ограждающих конструкций и монтажу внутренних инженерных си-

стем выполнены не в полном объеме. На момент обследования строительство объекта 

приостановлено, консервация объекта не проводилась.  

Общие виды фасадов зданий представлены на рисунках 1.1÷1.5.  

Для проведения работ по обследованию Заказчиком      

ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» была представлена следующая документация:  

- положительное заключение негосударственной экспертизы №50-2-1-3-0201-16 

от 26 сентября 2016 г; 

- проектная документация с шифром 165-12/12-5 разделы АР, выполненная ор-

ганизацией ООО «Архитектурная мастерская М.Атаянца»; 

- проектная документация с шифром 165-12/12-5 разделы ПЗ, КР, АПС, НВК, 

ОВ, СС, ЭОМ, выполненная организацией ООО «ИнженерПроект». 

Участок, отведенный под строительство жилого дома, площадью 14842,26 м2 

входит в состав земельного участка общей площадью 29,3055 га (кадастровый № 

50:21:0030210:1000), 

Заявитель, заказчик - ООО «ЗаказСтрой», 127299, г. Москва, ул. Большая Ака-

демическая, д. 5. 

Застройщик - ООО «Ваш город», 127299, г. Москва ул. Б.Академическая, д. 5, 

стр. 1. 

Источник финансирования - средства застройщика. 

 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Участок расположен в центральной части Ленинского муниципального района 

Московской области городского поселения Видное и граничит: 
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- на севере - с территорией общеобразовательного учреждения на 1125 мест;  

- на востоке - с территорией проектируемого жилого дома №10; 

- на юге - с проектируемой территорией торгового центра с подземной автосто-

янкой;  

- на западе - с территорией проектируемого жилого дома № 3 и № 2. 

Предельное количество этажей – 8 эт. 

Обследованное здание не является памятником природы, культуры и архитек-

туры. Участок находится вне водоохранных зон водных объектов и в границах 

охранной зоны приаэродромной территории аэродромов Внуково, Домодедово, 

Остафьево. 

Обследованное здание возводилось с применением современных материалов, 

включающих железобетонные несущие конструкции, со следующими архитектурны-

ми и конструктивными решениями. 

1.1. Объемно-планировочное решение 

Многоквартирный жилой дом –8-ми этажный 6-ти секционный с подвалом, с 

совмещенным покрытием, сложной в плане формы, общими размерами в осях 

76,75x61,28 м высотой от отметки 0,000 до верха ограждающих конструкций 30,632 

м. 

За уровень чистого пола первого этажа жилого дома, принята относительная 

отметка +0,550 м, что соответствует абсолютной отметке - 177,85 м (секции 1,2); 

177,10 м (секции 3, 4); 176,55 м (секции 5, 6). 

Высота этажей: подвала - 3,85(3,05; 2,65) м; с 1-го по 7-й - 3,0 м; 8-го - 3,67 м 

(от чистого пола до потолка). 

Под жилыми секциями предусматривается подвал, предназначенный для раз-

мещения помещений инженерно-технического назначения и кладовых жильцов дома. 

В секциях 1, 2 предусмотрено размещение рабочих помещений площадью 29,8 м2 и 

23,9 м2. 

На первом этаже жилого дома размещены входные группы, лифтовые холлы, 

помещения консьержа, кладовые уборочного инвентаря, помещения офисного назна-

чения в секциях 3, 6 (офис страховой фирмы, офис туристического агентства и др.), 
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квартиры. 

Со 2-го по 8-ой этаж располагаются квартиры с балконами. 

На кровле каждой секции проектируемого жилого дома запроектированы ма-

шинные помещения лифтов высотой 2,38 м (от пола до потолка). 

Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью лестничной 

клетки и лифта грузоподъемностью 630 кг. 

Входы в офисы запроектированы раздельно от входов в жилую часть. 

Всего в четырех офисах предусмотрено 36 рабочих места офисного персонала. 

В офисных помещениях предусмотрены: входные группы, рабочие комнаты, 

подсобные помещения, помещения для приема пищи, санузлы. Режим работы - с 9.00 

ч. до 18.00 ч. по рабочим дням. 

Основные технико-экономические показатели по жилому дому: 

Наименование д. изм. Численное значение 

Площадь участка в границах ГПЗУ 
 

293055,0 
Площадь участка в границах проектирования

 
14842,26 

Площадь застройки м2 4601,8 
Площадь покрытий

 
7607,88 

Площадь озеленения
 

2692,68 
Количество надземных этажей 

шт. 8 
Количество подземных этажей 1 
Высота строительных конструкций м 30,632 
Количество квартир, в т.ч.  

200 
однокомнатных  108 
двухкомнатных шт. 75 
трехкомнатных  17 
четырехкомнатных  - 

Площадь жилого здания м2 14040,6 
Площадь квартир м2 8177,5 

Общая площадь квартир м2 8584,1 

Общая площадь помещений общественного назначения м2 470,8 
Количество кладовых шт. 53 

Строительный объем, в т.ч.: м3 48183,3 
подземной части  5568,8 
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1.2. Конструктивное решение 

Конструктивная схема жилого дома – каркасно-стеновая. Пространственная 

жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих стен, пило-

нов, диафрагм жесткости (в качестве которых выступают стены лестничных клеток и 

лифтовых шахт) с жесткими дисками плит перекрытий и покрытия. 

Класс бетона всех монолитных железобетонных конструкций – В25. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из бетона 

марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, по бетонной подго-

товке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.  

Конструкции ниже отм. 0.000: 

Наружные стены 2-х типов: 

- I тип – монолитные железобетонные толщиной 200 мм; Утеплитель - 

«Primaplex-35» (или аналог) толщиной 80 мм с одним слоем профилированной мем-

браны «Дрениз»; 

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом - оклеечная, два слоя 

«Унифлекс-ХПП». 

Пилоны - монолитные железобетонные из бетона класса В25, толщиной 200 

мм. 

Внутренние стены (подземной части здания) - кладка толщиной 200 мм из газо-

бетонных блоков. 

Конструкции выше отм. 0.000: 

Наружные стены 2-х типов: 

- тип I (ненесущие): внутренний слой - кладка из газобетонных блоков (к=0,26 

Вт/м°С) общей толщиной 410 мм, далее наружный отделочный слой. Rтp=2,99 

м2оС/Вт, R0=2,87 м2оС/Вт; 

- тип II (в зоне пилонов и ЛЛУ): внутренний слой - монолитный железобетон 

толщиной 200 мм; утеплитель - минераловатные плиты (Л.=0,045 Вт/м°С) толщиной 

150 мм, далее наружный отделочный слой. Rтp=2,99 м2оС/Вт, R0=3,13 м2оС/Вт. 

Перегородки - двух типов: тип 1 - кладка из газобетонных блоков толщиной 200 

мм и 75 мм; тип 2 (в подвальном этаже здания) – пескобетонные плиты толщиной 80 

мм. 
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Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм. 

 Покрытие - монолитная железобетонная плита толщиной 180 мм (Х= 2,04 

Вт/м°С) с утеплителем из плит экструдированного пенополистирола толщиной 210 

мм (А,= 0,031 Вт/м°С). Разуклонка - керамзитовый гравий толщиной от 40 мм до 220 

мм (А, = 0,19 Вт/м°С). Rтp= 4,48 м2оС/Вт, R0= 4,83 м2оС/Вт. 

Кровля - плоская, с внутренним организованным водостоком, кровельное по-

крытие - из 2-х слоев Унифлекса ЭКП, ЭПП. 

Окна - двухкамерный стеклопакет в переплетах из ПВХ по ГОСТ 30674-99. 

Rтp=0,54 м2оС/Вт; Ro=0,55 м2оС/Вт. 

Двери: наружные - металлические утепленные индивидуального изготовления; 

тамбурные -деревянные по ГОСТ 24698-81; внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-

88.  

1.3. Внутренние инженерные системы здания 

Хозяйственно – питьевое и противопожарное водоснабжение 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома №5 по СПОЗУ кор-

пуса № 1 (входит в состав I-ого этапа строительства микрорайона) является внутри-

площадочный кольцевой объединённый хозяйственно - противопожарный водопро-

вод низкого давления Ø225 мм I-ого этапа строительства микрорайона. 

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение –  осуществляется 

от внутриплощадочной кольцевой сети водоснабжения Ø225 мм, с прокладкой от-

дельных водопроводных вводов из ПЭ100 SDR 17 труб: 

- двух вводов из труб Ø 80 мм в проектируемый жилой корпус № 5.1 (ввод № 1 

- на хозяйственно-питьевые нужды, ввод № 2 - на противопожарные нужды кладо-

вых). 

На вводе в жилой корпус № 5.1 предусмотрен общий водомерный узел с водо-

счетчиком Ø 50 мм (рассчитан на пропуск общего расхода с жилым корпусом № 5.2), 

с устройством обводной линии с задвижкой; на ответвлении на жилой корпус № 5.1 

предусмотрен водомерный узел с водосчетчиком Ø 40 мм; на ответвлениях водопро-

вода в квартиры жилого дома и нежилых помещений - поквартирные счётчики учета 

холодной и горячей воды Ø 15 мм и регуляторы давления. 

Внутренний водопровод принят раздельный, хозяйственно-питьевой жилой ча-
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сти и противопожарный (кладовые) из стальных оцинкованных водогазопроводных 

труб Ø 15-50 мм; подводки к приборам - из полипропиленовых труб Ø 15 мм. Маги-

страли и стояки изолируются от конденсата теплоизоляцией типа «Термофлекс ФЗ». 

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды: корпус № 5.1 - 62,85 

м вод. ст.; корпус № 5.2 - 62,40 м вод. ст. 

Горячее водоснабжение - от ИТП, с прокладкой циркуляционного трубопрово-

да из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ø15-50 мм; подводки к при-

борам - из полипропиленовых труб Ø15 мм. Магистрали и стояки изолируются от 

конденсата теплоизоляцией типа «Термофлекс- ФЗ». 

Противопожарное водоснабжение (нежилые помещения) - от водопроводного 

ввода 2Ø110 мм, с устройством внутренней тупиковой сети противопожарного водо-

снабжения из стальных электросварных труб Ø80-50 мм и установкой на ней пожар-

ных кранов Ø50 мм. 

Требуемый напор воды на противопожарные нужды: корпус № 5.1 - 19,93 м 

вод. ст. корпус № 5.2 - 19,93 м вод. ст. 

Внутреннее пожаротушение жилой части - не предусматривается норматив-

ными документами. 

Внутриквартирное пожаротушение жилого дома - с установкой в каждой 

квартире отдельного крана (типа КПК-01/2) на сети хозяйственно-питьевого водо-

провода, оборудованным шлангом Ø19 мм длиной 15 м и распылителем. 

Система мусороудаления оборудуется устройством автоматического сприн-

клерного пожаротушения, а также поливочным краном для промывки дезинфекции. 

Внутреннее пожаротушение нежилых помещений - от пожарных кранов Ø50 

мм, с расходом воды 2 струи по 2,6 л/с. 

Водоотведение 

Бытовая канализация - самотечная, со сбросом стоков от выпусков жилого до-

ма из НПВХ труб Ø110 мм (44,1 м) во внутриплощадочную сеть бытовой канализа-

ции I-ого этапа строительства микрорайона Ø160-400 мм. 

Отвод бытовых стоков от помещений КУИ, расположенных на отм. - 3.300 м, 

предусматривается с помощью канализационных установок Wilo HiDrainlift 3-30 (со 

встроенным обратным клапаном) по напорной сети бытовой канализации из PPRC 
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PN10 труб во внутреннею самотечную сеть бытовой канализации здания. 

Внутренние сети бытовой канализации предусмотрены из полипропиленовых 

раструбных канализационных труб Ø110-50 мм. 

Для удаления аварийных и дренажных стоков из помещений техподполья (ИТП 

и ПНС) предусматриваются приямки с погружными насосными агрегатами, с даль-

нейшим отводом стоков по отдельному выпуску электросварных труб Ø50-60 мм      

в наружную внутриплощадочную сеть бытовой канализации I-ой очереди строитель-

ства микрорайона Ø160-400 мм. 

Внутренний водосток - с отводом дождевых стоков с покрытия жилого дома 

через дождеприемные воронки по внутренней сети водостока из ПВХ труб Ø110 мм 

через выпуски из напорных полиэтиленовых труб Ø110 мм (39,5 м) во внутриплоща-

дочную сеть дождевой канализации I-ого этапа строительства микрорайона Ø200-

1200 мм. 

Отопление 

Жилых помещений корпуса №1 -  посекционными двухтрубными вертикальны-

ми системами с нижней разводкой подающих магистралей. Поквартирный учёт тепла 

предусмотрен счётчиками-распределителями на каждом отопительном приборе. 

Лестничных клеток - самостоятельными стояками от магистральных трубопро-

водов. 

Нежилые помещения - двухтрубными горизонтальными системами с нижней 

разводкой подающих магистралей. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с 

терморегуляторами (по п. 6.4.9 СП 60.13330.2012), в мусорокамере - регистры из 

стальных гладких труб на сварке. 

Вентиляция 

Жилых помещений корпуса №1 - приточная и вытяжная с естественным побуж-

дением. Вытяжка из жилых помещений осуществляется через каналы кухонь, ванных 

комнат и санузлов через вытяжную шахту, выведенную выше уровня кровли. Вытяж-

ка с последних этажей - через самостоятельные каналы с бытовыми вентиляторами. 

Приток - неорганизованный, через открывающиеся фрамуги. 

Нежилые помещения - приточная и вытяжная системы с естественным побуж-
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дением. Вытяжка по обособленным вентканалам, приток - неорганизованный через 

окна. 

Электроснабжение 

Категория надежности электроснабжения дома - II. Расчетная электрическая 

нагрузка жилого дома № 3 приведена к шинам БКТП-4 и составляет 359,0кВт. 

Светильники аварийного освещения, устройства пожарно-охранной сигнализа-

ции, система диспетчеризации, оборудование узла учета, ИТП, световые указатели 

номерных знаков и пожарных гидрантов, лифты отнесены к электроприемникам I ка-

тегории надежности электроснабжения и запитываются через устройства АВР. 

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требова-

ниями ПУЭ и действующих нормативных документов. 

Приборы учета потребляемой электроэнергии устанавливаются на границе ба-

лансовой принадлежности в вводных панелях вводно-распределительных устройств и 

на стороне 0,4 кВ БКТП-4 и БКТП-10. 

На вводе потребителя предусмотрено устройство главной заземляющей шины. 

Молниезащита жилого дома обеспечивается согласно требованиям СО 153-

34.21.12- 2003 по II уровню. 

Системы автоматизации, связи и сигнализации 

Проектной документацией предусмотрено оснащение жилого дома сетями те-

лефонной связи общего пользования, радиовещания, телевидения, видеодомофонной 

связи, диспетчеризации. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности жи-

лой дом оборудуется: автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые 

комнаты и кухни квартир); адресной автоматической установкой пожарной сигнали-

зации (АУПС) с оснащением помещений дымовыми и ручными пожарными извеща-

телями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на приборы приемно-контрольные и 

управления «Рубеж-20П», размещаемые в помещениях консьержей секций 1, 3, про-

ектируемого дома с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. АУПС 

обеспечивает автоматическое включение систем противопожарной защиты; системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащением: жилой части 

дома звуковыми оповещателями; кладовых жильцов, общественных и технических 
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помещений звуковыми оповещателями и световыми указателями «Выход». 
 

 

Рис. 1.1. Фасад жилого дома №5 корпус 1 в осях А-ММ  

 

Рис. 1.2. Фасад жилого дома №5 корпус 1 в осях А/1-37  
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Рис. 1.3. Фасад о жилого дома №5 корпус 1 в осях 37/А-У  

 

Рис. 1.4. Общий вид внутреннего пространства типового этажа секции №2 

между осями Ю-ББ/8-12 
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2. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

Целью обмерных работ являлось уточнение фактических, геометрических па-

раметров строительных конструкций и их элементов, определение их соответствия 

проекту или отклонений от него. Инструментальными измерениями были уточнены 

пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений 

несущих конструкций, высота помещений, отметки характерных узлов, расстояние 

между узлами.  

Инструменты и приспособления 

Для обмерных работ в процессе обследования по мере необходимости приме-

нялись следующие измерительные инструменты:  

- рулетка (рис.2.1. - 2.4.); 

- штангенциркуль (рис. 2.5 (а, б)); 

- градуированная лупа (рис. 2.6 (а, б)); 

- лазерный дальномер «Leica DISTO» (рис.2.2). 

- тахеометр «Sokkia RX-550». 

Для отдельных характерных узлов, сопряжений конструкций, фрагментов зда-

ния, крепежных деталей, конструкций перекрытий, кровли проводилась фотофикса-

ция. 

Габаритные размеры и высоты здания в целом соответствуют проекту. 

Проведенные обмерные работы показали, что выявленные отклонения поверх-

ностей несущих вертикальных и горизонтальных конструкций находятся в пределах 

допусков, определенных СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87». 

По результатам обмерных работ, произведённых на объекте можно сделать вы-

вод о том, что пролёты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры попе-

речных сечений элементов несущих конструкций, высота помещений, объемно-

планировочные решения в целом соответствуют проекту, за исключением каменных 

конструкций, размеры которых не удовлетворяют допускам согласно табл. 9.8 СП 

70.13330.2012. 

Превышения проектных значений геометрических размеров простенков и ши-

рины проемов ограждающих конструкций зафиксированы до +40 мм. 
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Конструкции, не удовлетворяющие допускам табл. 9.8 СП 70.13330.2012, при-

ведены в приложении 3 настоящего технического заключения. 

Определение периода основного тона собственных колебаний вдоль 

продольной и поперечной оси в связи с отсутствием полной строительной готовности 

несущих и ограждающих конструкций здания не выполнялось. 

 

Рис. 2.1. Уточнение толщины наружных стен I-го типа 

 

Рис. 2.2. Замер высоты помещений 8-го этажа при помощи лазерного  

дальномера 
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Рис. 2.3. Уточнение толщины внутренних монолитных стен 

 

Рис. 2.4. Уточнение толщины монолитного ж/б перекрытия 2-го этажа  
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а) 

 

б) 

Рис. 2.5 (а, б). Уточнение сечений арматуры монолитных конструкций 
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а) 

 

б) 

Рис. 2.6 (а, б). Замеры ширины раскрытия трещин в плитах перекрытия 
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Геодезическая съемка отдельных строительных конструкций 

Для определения отклонений железобетонных стен и пилонов от вертикали и 

прогибов железобетонных плит перекрытий была выполнена геодезическая съемка 

отдельных участков строительных конструкций. Принципиальная схема обследова-

ния заключалась в организации и выполнении инструментального трех-

координатного геодезического контроля геометрии строительных конструкций. Вы-

явленные плановые перемещения (перемещения в горизонтальной плоскости) 

наблюдаемых конструкций находились по разностям высот и координат характер-

ных точек. Высоты и координаты характерных точек определялись от пунктов вре-

менной опорной планово-высотной геодезической сети объекта, сориентированной 

по осям конструкции. 

Процедура проведения трех-координатного обследования состояла из следу-

ющих операций: 

1. Создание временной опорной планово-высотной геодезической сети, отно-

сительно которой определялись плановые и высотные значения конструкций. 

2. Проведение измерений по определению координат характерных точек от 

опорных пунктов (методом линейно-угловых измерений). 

3. Обработка результатов наблюдений. 

Измерения были проведены лазерным электронным тахеометром        

«Sokkia RX-550», точность которого характеризуется ср. кв. ошибкой линейных из-

мерений - 2 мм, а угловых - 2 секунды.  

Общий вид проведения геодезической съемки при помощи электронного та-

хеометра «Sokkia RX-550» представлен на рис. 2.2.1. 

При камеральной обработке полученных данных, отклонения по внешней 

грани строительных конструкций от вертикальной плоскости, определялись 

графическим методом. 

Исполнительная геодезическая съемка представлена в приложении 6 данного 

отчета. 

По результатам проведенной геодезической съемки отдельных строительных 

конструкций установлено, что: 
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- максимальное отклонение конструкций монолитных железобетонных стен и 

пилонов от вертикали составляет 13 мм, что не превышает нормативные значения 

(СП 70.13330.2012, табл. 5.12); 

- максимальные прогибы плит перекрытий составляют 10 мм, что не 

превышают нормативные значения (Приложение Е. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия»). 

 

 

Рис. 2.2.1. Определение отклонений от вертикали и горизонтали строительных 

конструкций жилого здания при помощи электронного тахеометра  

«Sokkia RX-550» 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

    
 

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  
       30 

 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Фундаменты 

Общий вид фундаментной плиты в разработанных при обследовании шурфах 

приведен на рис. (рис.3.1.1 – 3.1.2). Общий вид пространства подвальных помеще-

ний представлен на рис. 3.1.3.  

С целью уточнения размеров фундаментов, глубины залегания подошвы и 

оценки качества гидроизоляции фундаментов был откопан шурф снаружи здания у 

стены секции 3 между осями 5-6 по оси В, секции 2 между осями 7-9 по оси Ш.  

В ходе проводившихся исследований установлено, что фундаментами здания 

является монолитная железобетонная плита из бетона класса В25, общей толщиной 

600 мм (рис.3.1.3). Под подошвой фундаментов выполнена бетонная подготовка из 

бетона класса В7,5 толщиной 100 мм (рис.3.1.4). Глубина залегания подошвы фун-

даментной плиты – «- 4,000» м. 

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундаментной плиты осу-

ществляется 2-мя слоями гидростеклоизола типа «ЭПП» по битумной мастике, сна-

ружи закреплен защитный дренажно-изоляционный материал типа «Дрениз» в один 

слой. 

Определение расположения арматуры и толщины защитного слоя бетона, бы-

ли выполнены магнитным методом при помощи прибора «Profoscope», на доступ-

ных участках, а также в месте вскрытия верхней поверхности фундаментной плиты 

секции 7 на пересечении осей 7/1 и Е/1 прямыми замерами (рис.3.1.5)        

(см. раздел 4. данного отчёта).  

По проекту деформационно-осадочные швы по плите между секциями «раз-

бивают» конструкцию по корпусам между осей «С-T;21-22;», на всю ее толщину, 

шов заполнен пенополистиролом толщиной 50 мм.  

В фундаментной плите произведено устройство приямков для обслуживания 

подвального этажа. Приямки для откачки воды в подвальном этаже выполнены раз-

мерами в плане 650×650 мм. 

Определение расположения арматуры и толщины защитного слоя бетона, бы-

ли выполнены магнитным методом при помощи прибора «Profoscope», на доступ-

ных участках, а также в месте вскрытия верхней поверхности фундаментной плиты 
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на пересечении осей РР-ТТ и 11-14 прямыми замерами (рис.3.1.5)        

(см. раздел 4. данного отчёта).  

В ходе обследования, с целью определения фактического армирования на от-

дельных участках фундаментной плиты было произведено вскрытие конструкции. 

(рис. 3.1.5) Планы с местами расположения и схемами вскрытий строительных кон-

струкций представлены в Приложение 5 настоящего технического отчёта. 

По результатам обследования и вскрытий фундаментной плиты установлено 

следующее: 

- основное (фоновое) верхнее армирование фундаментной плиты выполнено 

из вязаных плоских сеток, из стержней арматуры Ø14 мм класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 с ячейкой 200×200 мм.   

Дополнительная верхняя арматура на отдельных участках фундаментных плит 

выполнена в виде отдельных стержней уложенных с шагом 200 мм (в разбежку с 

фоновым армированием) диаметром стержней Ø14мм класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006.  

Класс бетона фундаментной плиты, определенный по результатам испытаний 

ультразвуковым методом, при помощи прибора «UK1401» и отрывом со скалывани-

ем при помощи прибора «ПОС-50МГ4» (см. раздел 4 данного отчёта), соответствует 

бетону классу не ниже В25 по прочности на сжатие что соответствует проектным 

значениям (см. приложение №2 данного технического отчета). 

Определение класса арматурной стали было выполнено как по рисунку 

профиля стержней согласно п. 8.3.9 «СП 13-102-2003», так и по результатам 

определения химического состава стали атомно – эмиссионным методом по 

ГОСТ 54153. По результатам определения химического состава металла в 

отобранных образцах атомно-эмиссионным методом прибором ИСКРОЛАЙН 100 и 

анализом полученных данных, установлено что для армирования верхней зоны 

фундаментной плиты применена арматура класса А500С по ГОСТ 52544-06, 

химический состав стали которой соответствует требованиям ГОСТ 52544. 

В местах проходки шурфов в конструкциях фундаментов не было выявлено 

трещин и повреждений. Следов просадки грунтов также не выявлено. 
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Деструктивных повреждений бетона фундаментной плиты вызванных мороз-

ным воздействием во время перерыва строительства не выявлено. 

По результатам технического обследования были выявлены следующие де-

фекты и повреждения: 

- проникновение воды в подвальное помещение в местах прохода коммуника-

ций (рис.3.1.7); 

- замачивание верхней поверхности фундаментной плиты с последующим за-

мерзанием и фазового перехода воды в лед на высоту до 50 мм. Возможные причи-

ны дефекта: отсутствие ограждающих конструкций и кровли; повреждение верти-

кальной и/или горизонтальной гидроизоляции (рис.3.1.8). 

В ходе обследования отмечается отсутствие полного доступа к поверхности 

гидроизоляции подземных конструкций (смонтированных ниже отм. ±0,00 м) реко-

мендуется осуществить полную откопку грунта по периметру здания с целью пол-

ного детального обследования гидроизоляции конструкций. 

После завершения всех строительно-монтажных работ по ограждающим кон-

струкциям и кровли, а также по восстановлению вертикальной оклеечной гидроизо-

ляции и дренажной мембраны необходимо выполнить мероприятия по отводу по-

верхностных вод от строительных конструкций здания, откачать воду, просушить 

конструкции, покрыть поверхность антигрибковым составом, а также выполнить 

отмостку по периметру здания. При повторном замачивании, рекомендуется выпол-

нить мероприятия по понижению уровня грунтовых вод по специально разработан-

ному проекту, а также выполнить проектные мероприятия по отводу поверхностных 

и грунтовых вод от строительных конструкций здания. 

По результатам визуального обследования можно предположить, что нерав-

номерные осадки отсутствуют. Для уточнения количественных показателей осадки 

здания необходимо установить мониторинг.  
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Рис. 3.1.1. Общий вид разработанного шурфа секции 3 между осями 5-6 по оси В,  

 

Рис. 3.1.2. Общий вид разработанного шурфа секции 2 между осями 7-9 по оси Ш 
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Рис. 3.1.3. Общий вид пространства подвальных помещений жилого дома  

 

Рис. 3.1.4. Уточнение толщины фундаментной плиты (600 мм)  
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Рис. 3.1.5. Уточнение толщины бетонной подготовки (100 мм)  

 

Рис. 3.1.6. Общий вид вскрытия фундаментной плиты в верхней зоне на 

пересечении осей РР и ТТ и между осями 11-14  
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Рис. 3.1.7 Фильтрация воды в подвальное помещение в местах прохода 

коммуникаций 

 

Рис. 3.1.8. Замачивание верхней поверхности фундаментной плиты с 

последующим замерзанием и фазового перехода воды в лед на высоту до 200 мм 
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3.2. Вертикальные несущие строительные конструкции  

Оценка технического состояния вертикальных несущих строительных 

конструкций определялась визуальным и инструментальным методами, а также с 

учетом анализа проектной, рабочей и исполнительной документации, 

предоставленных Заказчиком. 

Общий вид монолитных железобетонных стен подвала представлен на 

рис. 3.2.1. 

Планы с расположением стен и пилонов, схемы армирования конструкций 

представлены в приложении 3 данного технического отчета. 

Вертикальными несущими строительными конструкциями здания являются 

монолитные железобетонные стены, пилоны и колонны, возведенные с отметок        

- 3,370 м., - 2,820 м., -2.070 м.  

Сопряжение монолитных железобетонных вертикальных конструкций с 

фундаментами – жесткое. Стены и пилоны бетонируются на фундаментной плите с 

соединением внахлест вертикальной арматуры пилонов с выпусками арматуры из 

фундаментной плиты, с последующим монолитным бетонированием. 

По результатам обмерных работ, пилоны выполнены – сечением 200×800 мм и 

1200×800 мм, наружные стены подвала – толщиной 200 мм, внутренние – 200 мм, 

пилоны надземных этажей – толщиной 200 мм, колонны надземных этажей 

сечением 300×300 мм, стены надземных этажей (включая стены лестничных клеток 

и лифтовых шахт) – толщиной 200 мм. 

В соответствии с проектной документацией шахта лифта предусматривается 

габаритными размерами 2650×1700 мм под оборудование в виде кабины лифта 

габаритными размерами 2200×1080 м. По результатам обмерных работ установлено, 

что фактические габариты шахт лифтов секций жилого дома соответствуют 

габаритам ~ 2550×1800 мм. По результатам обследования установлено, что 

лифтовое оборудование не смонтировано, наличие и соответствие проекту 

закладных деталей под лифтовое оборудование оценить не представляется 

возможным, в связи с отсутствием в проектной документации соответствующего 

строительного задания. 

Наружные стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной 
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200 мм. В соответствии с проектом шифра 165-12/12-5.1-АР (лист 15) 

железобетонные наружные стены подвала толщиной 200 мм со стороны 

примыкания грунта имеют комбинацию следующих конструктивных слоев: 

поверхность ж.б. стен обмазка за 1 раз грунтовочным слоем в виде праймерного 

битума; гидроизоляция оклеечная типа «ХПП» (2 слоя); 1 слой приклеевающей 

мастики типа «Технониколь №27»; утеплитель типа «Primaplex-35» толщиной 

80 мм; 1 слой профилированной мембраны типа «Дерниз» (либо аналог). В ходе 

обследования, в зоне отдельного участка в месте шурфов (секция 3 между осями 5-6 

по оси В, секция 2 между осями 7-9 по оси Ш), подтверждается проектный состав 

многослойного состава конструкции стен подвала в зоне примыкания грунта, однако 

ввиду отсутствия полного доступа к поверхности гидроизоляции рекомендуется 

осуществить полную откопку грунта по периметру стен с целью полного детального 

обследования. В месте шурфирования механизированным методом был произведен 

разрыв рулонного материала профилированной мембраны на общей площади 

S~0,2 м2, рекомендуется устранить дефект по специальной программе и методике.  

В рамках обследования выполнены вскрытия вертикальных несущих 

строительных конструкций (стены и пилоны) (рис. 3.2.4÷3.2.8). Поэтажные планы с 

местами расположения и схемами вскрытий строительных конструкций 

представлены в Приложение 5 настоящего технического отчёта. 

По результатам обследования и вскрытий армирование вертикальных 

монолитных железобетонных конструкций следующее: 

ниже отм. ±0,000 мм 

- армирование пилонов выполнено стержнями периодического профиля Ø20 и 

16 класса А500С с шагом переменным шагом от 120 до 160 мм, хомуты выполнены 

Ø8 и 10 мм класса А500С с шагом 200 мм. 

- армирование стен (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) 

выполнено вертикальными и горизонтальными стержнями периодического профиля 

12 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200мм;  

выше отм. ±0,000 мм 

- армирование пилонов выполнено стержнями периодического профиля 

Ø20 ,16 и 12 мм класса А500С с шагом переменным шагом от 120 до 160 мм, 
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хомуты выполнены Ø8 и 10 мм класса А500С с шагом 200 мм (рис. 3.2.4). Толщина 

защитного слоя бетона, от грани бетонной конструкции до поверхности стержневой 

арматуры, переменная от 35 до 40 мм. 

Определение класса арматурной стали было выполнено как по рисунку 

профиля стержней согласно п. 8.3.9 «СП 13-102-2003», так и по результатам 

определения химического состава  стали атомно-эмиссионным методом по ГОСТ 

54153. В рамках обследования  на участках вскрытия были отобраны образцы 

металла из рабочей арматуры на доступных участках. По результатам определения 

химического состава металла в отобранных образцах атомно-эмиссионным методом 

прибором ИСКРОЛАЙН 100 и анализом полученных данных, установлено что для 

армирования монолитных несущих вертикальных конструкций применена арматура 

класса А500С по ГОСТ 52544-06, химический состав стали которой соответствует 

требованиям ГОСТ 52544. 

Класс бетона монолитных железобетонных стен, пилонов и колонн, 

определенный по результатам испытаний ультразвуковым методом при помощи 

прибора UK 1401, и методом отрыва со скалыванием при помощи прибора ПОС-

50МГ4 соответствует фактическому бетону класса В25,3 до В29,1, что соответствует 

проектным значениям В25. 

Анализ результатов испытаний прочности бетона представлен в разделе 4 

данного отчета, протоколы испытания отображены в приложении 2 данного отчета. 

При обследовании технического состояния вертикальных железобетонных 

конструкций здания выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- недостаточный защитный слой бетона с оголением рабочего армирования с 

последующей коррозией; 

- на поверхности монолитных стен и пилонов наблюдаются поры, раковины, 

остатки опалубки; 

- вертикальные трещины по наружным стенам подвала с шириной раскрытия 

до 0,2 мм  

Все дефекты и повреждения, выявленные в ходе технического обследования и 

подлежащие устранению, сведены в карту и ведомость дефектов (см. приложение 4, 

5 данного технического отчета). 
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Дефектов и повреждений силового характера не выявлено. 

Дефекты, зафиксированные в результате обследования подлежат устранению 

в соответствии с рекомендациями  

1. Ремонт трещин в наружных стенах подземных этажей рекомендуется 

производить на основании технологического регламента «По инъецированию 

сквозных трещин во внешних стенах в зонах протечек». 

Основание перед проведением инъекции рекомендуется предварительно 

продуть сжатым воздухом, а также очистить от веществ, снижающих прочность 

сцепления: масла, жир, нефтепродукты и т.д. Произвести разметку и маркировку 

мест расположения шпуров для установки инъекторов (пакеров) вдоль трещины на 

расстоянии 100-200 мм с шагом 200 мм. Выбурить в бетонной поверхности 

инъекционные шпуры под углом 30°-45 ° на глубину - середина трещины, для 

установки инъекторов (пакеров). Выбуренные отверстия продуть сжатым воздухом. 

Для предотвращения вытекания смолы открытые поверхности трещин должны быть 

предварительно заделаны ремонтным составом. В пробуренные отверстия 

устанавливаются металлические пакера КГС 10x100мм. Глубина шпуров 

выбирается таким образом, чтобы инъекция могла хорошо распространяться по 

трещине. Монтаж инъекторов (пакеров) в подготовленные отверстия 

осуществляется с применением рожкового ключа. В установленные пакера 

необходимо проинъецировать Ремонтный состав. Для инъецирования следует 

использовать однокомпонентные инъекционные насосы. При инъецировании 

вертикальных трещин работу следует начинать с нижних пакеров. Процесс 

инъецирования следует осуществлять до тех пор, пока инъекция не начнет вытекать 

из соседнего пакера с открытым клапаном. При длине трещины более 2 м следует 

оставлять десятисантиметровый разрыв для выхода воздуха. После проведения 

инъекционных работ, но не ранее чем через 1 сутки, срубить инъекторы (пакера) и 

зачеканить место срубки ремонтным составом. 

Для проведения инъекционных работ необходимо использовать 

однокомпонентный инъекционный насос для полимерных композиций. При 

проведении работ убедитесь, что в насосе отсутствует вода, растворители и прочие 

примеси. 
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2. Ремонт поврежденной бетонной поверхности с участками коррозии 

рабочей арматуры выполняется при помощи высокоадгезионных безусадочных 

ремонтных составов. Предварительно ремонтируемый участок бетона механическим 

путем зачищают до получения чистого и прочного основания без несвязных и 

крошащихся частиц. Бетонная поверхность очищается от пыли и увлажняется 

водой. Арматура зачищается от продуктов коррозии водой под высоким давлением 

либо механическим путем стальными щетками. Стальная поверхность 

обезжиривается. Ремонтный состав наносится при помощи шпателя на адгезионный 

подслой по технологии «мокрый» по «мокрому» согласно рекомендациям 

производителя. 

Дефектов и повреждений силового характера не выявлено, однако 

необходимо организовать мониторинг за раскрытием трещин и в случае увеличения 

их ширины требуется произвести усиление конструкций по специально 

разработанному проекту. 
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Рис. 3.2.1. Общий вид вертикальных конструкций 1-го этажа секции 1  

 

Рис. 3.2.2. Замер сечения монолитного ж.б пилона 1-го этажа 
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Рис. 3.2.3. Замер шага монолитных пилонов 1-го этажа  

 

Рис. 3.2.4. Замер шага вертикальных стрежней арматуры в монолитной стене 

подвала  
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Рис. 3.2.5. Замер шага вертикальных стрежней арматуры в монолитной стене 

лифтовой шахты 2-го этажа секции 1 

 

Рис. 3.2.6. Замер диаметра вертикального армирования  в монолитной стене в 

уровне подвала 
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Рис. 3.2.7. Замер толщины защитного слоя бетона в монолитной стене в уровне 

подвала 

 

Рис. 3.2.8. Замер толщины защитного слоя бетона монолитной стены в уровне 2-

го этажа по оси ДД между осями 3-4 
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3.3. Горизонтальные несущие строительные конструкции  

Общий вид горизонтальных конструкций представлен на рис. 3.3.1÷3.3.2. 

Несущие горизонтальные конструкции жилого здания выполнены в виде 

плоских монолитных железобетонных плит перекрытий и покрытия. 

Согласно предоставленной рабочей документации стадии «П», перекрытия и 

покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм из бетона класса 

В25.  

По результатам обследования и вскрытий армирование вертикальных моно-

литных железобетонных конструкций следующее: 

- Основное верхнее и нижнее армирование плит перекрытий и покрытия вы-

полнено арматурными вязаными сетками из отдельных стержней периодического 

профиля Ø10 мм с шагом в плане 200×200 мм из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 

52544-2006. 

В зонах опирания на пилоны плит перекрытий в верхней зоне армируются до-

полнительными отдельными стержнями периодического профиля Ø10 и 14 мм с ша-

гом в плане 200×200 мм из арматуры класса А500С. 

В зонах расположения термовкладышей плиты перекрытий и покрытия усиле-

ны дополнительными каркасами, уложенными между термовкладышами. Из арма-

туры периодического профиля Ø10 и Ø16 мм класса А500С, хомуты выполнены из 

стержней гладкой арматуры Ø6 мм класса А240. 

В рамках обследования на отдельных участках магнитным способом при по-

мощи прибора «Поиск – 2.6» определялась защитного слоя бетона, а также диамет-

ры и места расположения арматуры в железобетонных конструкциях. 

Для уточнения армирования горизонтальных конструкций на отдельных 

участках были выполнены вскрытия (рис. 3.3.3÷3.3.4). Поэтажные планы с местами 

расположения и схемами вскрытий строительных конструкций представлены в при-

ложение 5 настоящего технического отчёта. 

Определение класса арматурной стали было выполнено как по рисунку про-

филя стержней согласно п. 8.3.9 «СП 13-102-2003», так и по результатам определе-

ния химического состава стали атомно-эмиссионным методом по ГОСТ 18895-97. В 

рамках обследования на участках вскрытия были отобраны образцы металла из ра-
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бочей арматуры на доступных участках. По результатам определения химического 

состава металла в отобранных образцах атомно-эмиссионным методом прибором 

ИСКРОЛАЙН 100 и анализом полученных данных, установлено, что для армирова-

ния монолитных плит перекрытия применена арматура класса А500С  по ГОСТ 

52544-06, химический состав стали которой соответствует требованиям ГОСТ 

52544. 

По результатам испытаний неразрушающими методами контроля установле-

но, что прочность бетона монолитных железобетонных плит перекрытий на прове-

ренных участках соответствует фактическому классу бетона В25, что соответствует 

данным представленной рабочей документации и заключению экспертизы (бетон 

класса В25). Показания прочности бетона определялись ультразвуковым методом с 

использованием прибора «UK1401». Также прочность бетона определялась методом 

отрыва со скалыванием с использованием прибора «ПОС-50МГ4». 

Анализ результатов испытаний представлен в разделе 4 данного отчета, про-

токолы испытания отображены в приложении 2. 

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и по-

вреждения: 

- на поверхности монолитных плит перекрытия наблюдаются неровности по-

верхности, поры, раковины, остатки опалубки; 

- трещины на потолочной поверхности плит перекрытий шириной раскрытия 

до 0,2 мм  

- в области расположения технологических отверстий оголение рабочего ар-

мирования с последующей коррозией арматуры  

Дефекты и повреждения, выявленные в ходе проведённого технического об-

следования и подлежащие устранению, сведены в ведомость дефектов (приложение 

4 и №5). 

Возможными причинами появления трещин могли быть: ранняя распалубка, 

либо загружение монолитных конструкций до набора проектной прочности бетона. 

Увеличение скорости нагружения несущих монолитных конструкций, 

превышающей интенсивность набора прочности бетоном, приводит к 

возникновению опасных напряжений и как следствие появления трещин; 
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внутренние температурно-усадочные напряжения. Они возникают, если 

железобетонный элемент не имеет свободы деформации, при температурных 

воздействиях и усадке бетона. Эти напряжения, как правило, растягивающие 

(растягивающее напряжение часто превышает прочность бетона на растяжение или 

прочность сцепления между бетоном и арматурой, что приводит к образованию 

трещин). Такие трещины практически не оказывают существенное влияние на 

несущую способность, но создают места снижения жесткости конструкции и 

повышение их деформативности пока не будут надлежащим образом заделаны; не 

корректное применение проектных решений. 

Для подтверждения указанных причин рекомендуется установить мониторинг 

за развитием прогибов и трещинообразованием в плитах до ввода здания в 

эксплуатацию. В случае развития деформаций плит перекрытий произвести их 

усиление по специально разработанному проекту 

Дефекты, зафиксированные в результате обследования подлежат устранению 

в соответствии с рекомендациями: 

1. Ремонт трещин в плитах перекрытия рекомендуется производить на ос-

новании технологического регламента «По инъецированию силовых и усадочных 

трещин в железобетонных конструкциях» Основание перед проведением инъекции 

рекомендуется предварительно продуть сжатым воздухом, а также очистить от ве-

ществ, снижающих прочность сцепления: масла, жир, нефтепродукты и т.д. Произ-

вести разметку и маркировку мест расположения шпуров для установки инъекторов 

(пакеров) вдоль трещины на расстоянии 10-50 см с шагом 200мм (выбор стороны 

установки пакеров обусловлен удобством монтажа).Выбурить в бетонной поверхно-

сти инъекционные шпуры под углом 30-45 ° на глубину - середина трещины, для 

установки инъекторов (пакеров). Выбуренные отверстия продуть сжатым воздухом. 

Для предотвращения вытекания смолы открытые поверхности трещин должны быть 

предварительно заделаны ремонтным составом РЕНОВИР Рем 60Т либо его анало-

гом. В пробуренные отверстия устанавливаются металлические пакера КГС 

10x100мм. Глубина шпуров выбирается таким образом, чтобы инъекция могла хо-

рошо распространяться по трещине. Монтаж инъекторов (пакеров) в подготовлен-

ные отверстия осуществляется с применением рожкового ключа. В установленные 



              

    
 

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  
       49 

 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

пакера необходимо проинъецировать ремонтную смесь. Для инъецирования следует 

использовать однокомпонентные инъекционные насосы. При инъецировании верти-

кальных трещин работу следует начинать с нижних пакеров. Процесс инъецирова-

ния следует осуществлять до тех пор, пока инъекция не начнет вытекать из соседне-

го пакера с открытым клапаном. При длине трещины более 2 м следует оставлять 

десятисантиметровый разрыв для выхода воздуха. После проведения инъекционных 

работ, но не ранее чем через 1 сутки, срубить инъекторы (пакера) и зачеканить ме-

сто срубки ремонтным составом. 

2. Ремонт участков непровибрированного бетона и восстановление защитно-

го слоя бетона рекомендуется выполнять при помощи высокоадгезионных безусадоч-

ных ремонтных составов. Бетонная поверхность увлажняется водой. Арматура зачи-

щается от продуктов коррозии водой под высоким давлением либо механическим пу-

тем стальными щеками, после чего обрабатывается модификатором ржавчины типа 

СФ-1. Ремонтный состав наносится при помощи шпателя на адгезионный подслой по 

технологии «мокрый» по «мокрому» согласно рекомендациям производителя.
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Рис. 3.3.1. Общий вид монолитной ж.б. плиты перекрытия 5-го этажа секция 3  

 

Рис. 3.3.2. Замер толщины монолитной ж.б. плиты перекрытия  
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Рис. 3.3.3. Общий вид участка вскрытия плиты перекрытия подвала  

(зона нижнего армирования) 

 

Рис. 3.3.4. Замер диаметра армирования рабочей арматуры плиты перекрытия 2-

го этажа верхнее армирование   
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3.4. Ограждающие конструкции 

Обследование технического состояния ограждающих конструкций здания вы-

полнялось визуально – инструментальным методом с учетом проектной документа-

ции предоставленной Заказчиком. 

На момент проведения технического обследования ограждающие конструкций 

многоэтажного жилого дома частично смонтированы. Оконное заполнение и остек-

ление и ограждение балконов, так же смонтированы частично. Отсутствующие 

ограждающие конструкции представлены на планах. (см. Приложение №3) 

 Общий вид смонтированных ограждающих конструкций многоэтажного жи-

лого дома представлен на рис. 3.4.1.  

Наружные стены выше отм. ±0,000 м представлены тремя типами: 

- тип 1: самонесущие (с поэтажным опиранием на перекрытие), двухслойные, 

общей толщиной 550 мм с внутренним слоем из газобетонных блоков толщиной 410 

мм и наружным слоем из лицевого кирпича 1НФ/150/1.4/75 или полнотелого рядо-

вого 1НФ/150/2.0/75 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. Воздушный зазор между 

газобетонными блоками и лицевой кладкой из кирпича выполнен толщиной 10-20 

мм. 

- тип 2: трехслойные, в зоне установки пилонов, общей толщиной 550 мм с 

внутренним слоем толщиной 200 мм из бетона класса В25, средним слоем из утеп-

лителя из минераловатных плит толщиной 150 мм с облицовкой лицевым кирпичом 

1НФ/150/1.4/75 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. Воздушный зазор между утеп-

лителем и лицевой кладкой из кирпича выполнен толщиной 70 мм (рис. 3.4.4-3.4.6); 

Наружный отделочный слой запроектирован 3-х видов: 

- СФБ-панель (стеклофибробетон); 

- декоративная штукатурка; 

- лицевой кирпич по ГОСТ 530-2012. 

По результатам обследования кладка газобетонных блоков с геометрическими 

параметрами 625×300×200 мм класса В2,0 выполнена на клею с толщиной швов 1-3 

мм. Соединение внутреннего и наружного слоев в стенах типа 1 осуществляется при 

помощи базальтовой кладочной сетки с ячейкой 25×25 мм через каждые 3-4 ряда 

кирпичной кладки и в каждый ряд блочной кладки. Наружные стены типа 1 уложе-
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ны на слой выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 

мм. 

Примыкание кладки внутренних стен к плитам перекрытия осуществляется 

через сжимаемый утеплитель на базальтовой основе толщиной 15-30 мм. 

На отдельных участках примыкание кладки наружного слоя стен к плитам пе-

рекрытия осуществляется через сжимаемый утеплитель типа «Жгут теплоизоляци-

онный Вилатерм». 

Утеплитель для типа стен 2 закреплен к пилону тарельчатыми дюбелями – 5 

шт. на 1 плиту. 

Для соединение слоев утеплителя и наружной кирпичной кладки к монолит-

ным конструкциям в типе стен 2 используется перфорированная монтажная лента 

30×2,0 мм через каждые 4 ряда кладки кирпича по высоте. 

Перегородки согласно проекта предусмотрены двух типов: 

- тип 1 - кладка из газобетонных блоков толщиной 150 мм и 75 мм; 

- тип 2 - пескобетонные плиты (в подвале) толщиной 80 мм. 

Смонтированные окна обследуемого здание выполнены из ПВХ профилей с 

двухкамерными стеклопакетами. 

В рамках обследования были произведены испытания строительных материа-

лов примененных при возведение ограждающих конструкций:  

- блоки примененные для кладки наружных стен по результатам испытаний 

соответствуют классу по прочности В 2,0 и плотности D400 и соответствуют проек-

ту и экспертизе; 

- кирпич керамический, полнотелый одинарный красный примененный для 

кладки наружных стен по результатам испытаний соответствуют марке М125 и со-

ответствуют проекту и экспертизе; 

- кирпич керамический, со сквозными пустотами облицовочный соломенный 

примененный для кладки наружных стен по результатам испытаний соответствуют 

марке М150 и соответствуют проекту и экспертизе; 

- кирпич керамический, со сквозными пустотами облицовочный слоновая 

кость примененный для кладки наружных стен по результатам испытаний соответ-

ствуют марке М150 и соответствуют проекту и экспертизе. 
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По результатам обследования ограждающих конструкций выявлены следую-

щие отклонений от проекта. 

- превышения проектных значений геометрических размеров простенков и 

ширины проемов ограждающих конструкций зафиксированы до +40 мм. 

Конструкции, не удовлетворяющие допускам табл. 9.8 СП 70.13330.2012, при-

ведены в приложении 3 настоящего технического заключения. 

 

Рис. 3.5.1. Общий вид ограждающих конструкций наружных стен жилого дома 

 

Рис. 3.5.2. Замер толщины наружной стены жилого дома (тип 1) 
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Рис. 3.5.3. Общий вид внутренних смонтированных перегородок  

 

Рис. 3.5.4. Общий вид наружных стен жилого дома (тип 2) 
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3.5. Лестницы 

 Схема расположения лестниц здания представлена в приложении 3 настоя-

щего технического отчета. 

 Общие виды лестниц и замеров геометрических параметров лестниц пред-

ставлены на рис. 3.5.1. – 3.5.5. 

 Лестницы во всех секциях здания выполнены трех маршевыми и двух мар-

шевые. Лестничные марши 2-х типов – сборные железобетонные типа ЛМ (плос-

кие, без фризовых ступеней) и монолитные выполненные из бетона класса В25.  

Лестничные площадки – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, выпол-

ненные из бетона класса В25. 

 В ходе проведения обследования были произведены замеры следующих па-

раметров лестниц: 

 Габаритные размеры площадок и маршей трех маршевых лестниц: 

- промежуточных – 1015 мм х 1015 мм; 1165 мм х 1015 мм  

- ширина лестниц - 1300 мм; 

- высота подступенка - 150 мм; 

- ширина проступи - 300 мм; 

 Габаритные размеры площадок и маршей двух маршевых лестниц: 

- промежуточных – 2550 мм х 990 мм;  

- расстояние между лестничными маршами. 

- ширина лестниц - 1200 мм; 

- высота подступенка - 150; 

- ширина проступи - 300 мм. 

По результатам обследования таких дефектов как: трещины, выбоины и ско-

лы в ступенях, трещины и оголение арматуры в маршевых плитах, прогибы мар-

шей – не было выявлено. 

Рекомендации: 

Необходимо очистить лестницы от строительного мусора и смонтировать пе-

рильные ограждения. 
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Рис. 3.5.1. Общий вид лестницы 2-ой секции в осях «Ш-Ю/8-10» 

 

Рис. 3.5.1. Общий вид лестницы 6-ой секции в осях «Л-Р/31-32» 
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Рис. 3.5.2. Замер ширины лестницы 6-ой секции в осях «Л-Р/31-32» 

 

Рис. 3.5.3. Замер ширины проступи лестницы 6-ой секции  

в осях «Л-Р/31-32» 
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3.6. Кровля 

В ходе проведения технического обследования конструкций кровли велась 

фотофиксация, общие виды кровли представлены на рис. 3.6.1(а-в). 

Фактические планы конструкций кровли представлены в приложении 3 

настоящего технического отчёта. 

Согласно положительному заключению экспертизы и проектной документа-

ции шифра 165-12/12-5.1, разработанной ООО «ИнженерПроект», кровля здания – 

плоская, совмещенная, с внутренним организованным водостоком. 

Проектный состав кровельных слоев выполнен 2-х типов: 

- тип 1: предусмотрена для основной кровли здания; 

- тип 2: предусмотрена для покрытия лестничных клеток выхода на кровлю. 

Проектный состав кровельного покрытия, тип 1 (сверху-вниз): 

№ 
п/п 

Наименование   Толщина слоёв

1. Верхний слой гидроизоляции – Унифлекс ЭКП в 1 слой - 5 мм 

2. Нижний слой гидроизоляции – Унифлекс ЭПП в 1 слой - 5 мм 

3 Грунтовы слой праймер битумный «Технониколь»  1 слой  

4. 
Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированием 
сеткой Ø4 мм Вр-1 100×100 мм 

- 40 мм 

5. 
Разуклонка керамзитовым гравием фракцией 10-20 мм, 
пролитого цементным молочком 

- 40-200 мм 

6. 
Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированием 
сеткой Ø4 мм Вр-1 100×100 мм 

- 40 мм 

7 Утеплитель – жесткие минераловатные плиты  - 40 мм 

8. Утеплитель – жесткие минераловатные плиты  - 150 мм 

9. Пароизоляция – Ютафол - - 

10. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора - 20 мм 

11. Монолитная ж.б. плита покрытия. - 180 мм 

Проектный состав кровельного покрытия, тип 2 (сверху-вниз): 

№ 
п/п 

Наименование   Толщина слоёв

1. Верхний слой гидроизоляции – Унифлекс ЭКП в 1 слой - 5 мм 
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2. Нижний слой гидроизоляции – Унифлекс ЭПП в 1 слой - 5 мм 

3 Грунтовы слой праймер битумный «Технониколь»  1 слой  

4. 
Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированием 
сеткой Ø4 мм Вр-1 100×100 мм 

- 40 мм 

5. 
Разуклонка керамзитовым гравием фракцией 10-20 мм, 
пролитого цементным молочком 

- 40-200 мм 

6. 
Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированием 
сеткой Ø4 мм Вр-1 100×100 мм 

- 40 мм 

7 Утеплитель – жесткие минераловатные плиты  - 150 мм 

9. Пароизоляция – Ютафол - - 

10. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора - 20 мм 

11. Монолитная ж.б. плита покрытия. - 180 мм 

 

На момент проведения технического обследования конструкции кровельных 

слоев (тип 1) жилого здания выполнены за исключением гидроизоляционных 

слоев. Кровля лестничных клеток (тип 2) – не выполнена. 

В рамках обследования для освидетельствования фактических кровельных 

слоев на отдельном участке секции 1 в осях «10-11÷ММ-НН» было выполнено 

вскрытие кровли здания (рис. 3.6.2-3.6.6). 

По результатам вскрытия установлено, что фактические кровельные слои 

(тип 1) не соответствуют представленной проектной документации и положи-

тельному заключению экспертизы. 

Состав кровельного покрытия по результатам вскрытий (сверху-вниз): 

№ 
п/п 

Наименование  Толщина слоёв 

1. 
Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированием 
сеткой Ø4 мм Вр-1 100×100 мм 

50-90 мм 

2. 
Разуклонка керамзитовым гравием фракцией 10-20 мм, 
пролитого цементным молочком 

40-200 мм 

3. Пленка ПВХ 1 слой 

4. Утеплитель –минераловатные плиты  200 мм 

5. Пароизоляция – Ютафол 1 слой 
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6. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора 20 мм 

7. Монолитная ж.б. плита покрытия. 180 мм 

 

По результатам технического обследования выявлены следующие дефекты 

и повреждения кровли: 

- отсутствие гидроизоляционных слоев; 

- разрушение стяжки из цементно-песчаного раствора в зонах кровельных 

воронок и примыкания к парапету кровли здания; 

- наличие мусора и складирование строительных материалов на кровле зда-

ния. 

Выявленные дефекты и повреждения, а также отсутствие гидроизоляцион-

ного ковра привели к замачиванию утеплителя кровли. 

Выявленные дефекты и повреждения сведены в дефектную ведомость (при-

ложение 4 настоящего технического отчета), расположение дефектов и поврежде-

ний указано на карте дефектов (приложение 5 настоящего технического отчета). 

В связи с выявленными многочисленными дефектами плоской рулонной 

кровли здания, свидетельствующими о неспособности кровли выполнять требуе-

мые функции, рекомендуется демонтировать все конструктивные слои плоской 

кровли и восстановить в соответствии с проектом, соблюдая порядок производ-

ства работ согласно техническим регламентам и стандартам организации-

производителя используемых кровельных материалов. 
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в) 

Рис. 3.6.1 (а-в). Общие виды кровли 

 

Рис. 3.6.2. Общий вид участка вскрытия кровли секции 1 в осях  

«10-11÷ММ-НН» 
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Рис. 3.6.3. Замер толщины стяжки из цементно-песчаного раствора  

 

Рис. 3.6.4. Замер толщины разуклонки из керамзитового гравия 
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Рис. 3.6.5. Замер толщины минераловатного утеплителя 

 

Рис. 3.6.6. Замер диаметра арматурной проволоки (d=5 мм) 
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3.7 Внутренние инженерные системы 

Обследование внутренних инженерных систем выполнялось визуально и ин-

струментально, а так же с использованием документации, предоставленной заказчи-

ком.  

Планы расположения фактически смонтированных внутренних инженерных 

систем представлены в приложении 3 настоящего технического отчёта. 

3.7.1. Система электроснабжения 

Система электроснабжения дома выполняется в соответствии с проектом по 

системе TN-C-S. 

В помещении электрощитовой устанавливается вводно-распределительное 

устройство индивидуального изготовления с панелью АВР, для обеспечения элек-

троэнергией потребителей I категории. 

В межквартирных коридорах на каждом этаже предусмотрена установка рас-

пределительных этажных щитов(ЩЭ), тип встраиваемый, в которых размещаются 

выключатели нагрузки, дифференциальные автоматы, квартирные электросчетчики. 

В каждой квартире устанавливаются квартирные распределительные щитки 

(ЩК), с выключателями нагрузки на вводе, дифференциальными автоматами и ав-

томатическими выключателями на отходящих линиях. 

Питающие линии квартир, лифтовых установок, силовых потребителей и 

групповые линии общедомовых потребителей выполняются кабелем силовым с 

медными жилами с ПВХ-изоляцией и оболочкой, с низким дымо - и газовыделением 

ВВГнг-LS открыто в ПВХ трубах, металлических лотках в тех. помещениях, в элек-

тротехнических стояках. Питания линий противопожарных устройств (системы по-

жарной сигнализации и оповещения о пожаре), групповые сети аварийное освеще-

ние (освещение безопасности, эвакуационное освещение) выполняются кабелем си-

ловым с медными жилами с ПВХ- изоляцией и оболочкой, огнестойким, с низким 

дымо - и газовыделением ВВГнг-FRLS открыто в ПВХ трубах, металлических лот-

ках в тех. помещениях, в стальной трубе электротехническом стояке. 

Групповые сети подвала, выполняются в ПВХ трубах, открыто. 

Линии питания квартир от этажных щитов до квартирных щитков - кабелем 
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ВВГнг-LS-Зх10 мм2, прокладываемых в замоноличенных ПНД трубах. 

Групповые линии от квартирных щитков прокладываются: 

- сеть освещения – кабелем марки ВВГнг- LS -3х1,5 мм2, скрыто в ПНД трубах 

в подготовке пола вышележащего этажа; 

- розеточная сеть – кабелем марки ВВГнг-LS-3x2,5 мм2, в ПНД трубах в под-

готовке пола; 

- розетки электроплит – кабелем марки ВВГнг-LS-3х6 мм2 в ПНД трубе в под-

готовке пола. 

Аварийное освещение устраивается в помещениях электрощитовых, машин-

ных отделениях лифтов, основных коридорах. 

В лестничных клетках, лифтовых холлах и основных коридорах освещение 

выполнено светильниками с люминесцентными лампами. 

Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, на лестницах, по пу-

тям эвакуации людей из здания. 

Электропитание светильников рабочего освещения подвала запроектировано 

от щитов ЩО, светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения 

помещений подвала - от щита ЩАО. 

На момент обследования система электроснабжения не была смонтирована. 

В ходе обследования определялось наличие и размеры выпусков системы за-

земления и молниезащиты здания корпуса №1 согласно проекту. По результатам об-

следования часть выпусков отсутствовала. Учитывая, что большинство элементов 

недоступно для осмотра (находятся в теле бетона монолитных ж.б. конструкций и 

под грунтом) рекомендуется откопать выпуски систем молниезащиты и заземления 

для освидетельствования их наличия и соответствия проекту либо произвести элек-

тротехнические испытания систем молниезащиты и заземления для подтверждения 

их фактических параметров нормативным требованиям. 
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3.7.2. Система водоснабжения и водоотведения  

Система водоснабжения 

Ввод водопровода в корпус 1 жилого дома №5 производится из корпуса 2 жи-

лого дома 5 (совместно с пожарным водопроводом) после общедомового счетчика и 

общей повысительной насосной станции корпуса 2 жилого дома №5. 

Ввод ⌀80 в здание предусмотрен в помещение «Водомерный узел», располо-

женное в подвале.  

Система хоз-питьевого водоснабжения принята тупиковая с разводкой маги-

стральных трубопроводов по подвалу здания. 

Подача воды производится на хоз-бытовые нужды ж/д, коммерческих помеще-

ний, в ИТП (для приготовления горячей воды), а также по отдельной системе - в про-

тивопожарный водопровод кладовых. 

Для учета расхода воды на вводе водопровода в квартиры устанавливается 

счетчик расхода воды ВСХ-15 после отключающего крана и сетчатого фильтра. 

На первых этажах и в подвале здания, на вводах в помещения с/у устанавлива-

ются регуляторы давления. 

Для обеспечения первичного пожаротушения, после поквартирного счетчика в 

каждой квартире, после отключающего вентиля устанавливается квартирный пожар-

ный кран КПК-01/2, укомплектованный напорным резиновым рукавом Ду19 

Ру=6кг/см2 Ь=15м С распылителем и накидной гайкой. 

Магистральные трубопроводы в подвале и стояки в шахтах запроектированы 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и изолиру-

ются от появления конденсата изоляцией «Термофлекс» толщиной 9 мм. 

Наружный диаметр магистральных трубопроводов системы холодного водо-

снабжения и противопожарного водопровода В1 и В2 составляет 80 мм и 65 мм со-

ответственно. Наружный диаметр магистральных трубопроводов системы горячего 

водоснабжения Т3 и Т4 составляет 65 мм и 50 мм соответственно. 

Магистральные распределительные трубопроводы систем водоснабжения в 

подвале жилого дома прокладываются по коридорам общего пользования, вне поме-

щений кладовых. 
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На момент обследования выполнены следующие элементы системы водоснаб-

жения: 

- частично смонтированы внутриквартирные стояки холодного водоснабжения 

секции 5 и секции 6 с подвального по 8-ой этаж; 

- частично смонтированы внутриквартирные стояки горячего водоснабжения 

секции 5 и секции 6 с подвального по 8-ой этаж; 

- частично выполнена разводка магистральных распределительных трубопро-

водов систем водоснабжения по подвалу. 

Более подробно смонтированные инженерные системы представлены в при-

ложении 3 (Графическая часть). 

Система водоотведения 

Внутренняя система бытовой канализации - самотечная, отводит стоки из са-

нузлов и кухонь квартир, коммерческих помещений, помещения дежурного по подъ-

езду, от трапа в помещения хранения уборочного инвентаря, из помещений ПУЛ для 

ж/д. 

Стояки объединяются в сборные трубопроводы в подвальном этаже и направ-

ляются к выпускам канализации. Внутренняя система бытовой канализации от ком-

мерческих помещений выводиться отдельным выпуском. 

Система хозяйственно-бытовой канализации оборудуется прочистками и реви-

зиями в соответствии со СНиП 2.04.01-85*; СП 30.13330.2012. 

Система внутренней хоз-бытовой канализации выполняется из полипропиле-

новых раструбных труб d110 мм для внутренней канализации по ТУ 4926-005- 

41989945-97. 

В помещениях ПУИ расположенные в подвале устанавливаются насосные 

установки для перекачки сточных вод WILO HiDrainLift 3-35 мощностью Р=0,40 кВт. 

В коммерческих помещения расположенные в подвале устанавливаются насосные 

установки для перекачки сточных вод WILO HeSewlift 3-15 мощностью Р=0,40 кВт. 

Сточные воды от установки отводятся отдельным напорным трубопроводом во внут-

реннюю самотечную канализационную сеть здания. Трубопровод проектируется из 

пластиковых труб "Рандом сополимер" PP-R тип 3. 
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Выпуск сточных вод производится в колодцы наружной внутриплощадочной 

бытовой канализации  

Сборные трубопроводы канализации в подвале жилого дома прокладываются 

по коридорам общего пользования, вне помещений кладовых.  

Для отвода стоков от пожаротушения и случайных проливов воды, а так же для 

опорожнения систем водоснабжения в подвале здания предусмотрено устройство 

водоприемных приямков. Приямки оборудуются погружным насосом. 

Отвод дождевых и талых вод с плоской кровли 8-ми этажных секций жилого 

дома, предусмотрен через водосточные воронки с электрообогревом системой внут-

ренних водостоков в проектируемую наружную сеть дождевой канализации. 

Отводящие трубопроводы ливневой канализации запроектированы из сталь-

ных электросварных труб Ø108х4 мм. 

На момент обследования выполнены следующие элементы системы водоотве-

дения: 

- частично смонтированы внутриквартирные стояки хоз.-бытовой канализации 

в секции 5 и секции 6 с подвального по 8-ой этаж (рис. 3.7.2.1); 

- смонтированы кровельные воронки – (вывод ливневых стоков организован по 

временной схеме) (рис. 3.7.2.2); 

- частично выполнена разводка внутреннего водостока по подвальному этажу 

(рис. 3.7.2.3); 

- в секции 1 и 2 смонтированы стояки водосточной канализации с подвального 

по 3-ий этаж (рис. 3.7.2.4). 

Более подробно смонтированные инженерные системы представлены в при-

ложении 3 (Графическая часть). 
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Рис. 3.7.2.1. Общий вид внутриквартирного стояка бытовой канализации  

секции 5  

 

Рис. 3.7.2.2. Общий вид внутреннего водостока устроенного по временной схеме   
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Рис. 3.7.2.3. Общий вид внутреннего водостока в подвальном этаже    

 

Рис. 3.7.2.4. Общий вид внутреннего водостока 3-го этажа в секции №1  
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3.7.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Отопление 

На момент проведения обследования система теплоснабжения здания нахо-

дится на начальной стадии монтажа: 

Общие виды системы отопления приведены на рисунках 3.7.3.1.1, 3.7.3.1.2. 

В жилом доме предусмотрена следующая система отопления: 

- жилые помещения – посекционная, 2-х трубная вертикальная система с ниж-

ней разводкой подающих и отводящих магистралей; 

- лестничные клетки – самостоятельные стояки от магистральных трубопрово-

дов; 

- нежилые помещения – двухтрубные горизонтальные системы с нижней раз-

водкой подающих магистралей. 

Магистральные трубопроводы проложены под потолком подвала. Стояки про-

кладываются у наружных стен. Учет тепла по дому предусмотрен в ИТП, в каждой 

квартире на отопительном приборе предусмотрен теплосчетчик. 

На всех стояках систем отопления предусматривают установку автоматических 

балансировочных и запорно-спускных клапанов, что позволяет локализовано опо-

рожнять и демонтировать элементы системы. Для компенсации тепловых удлинений 

стояков используются сильфонные компенсаторы. Воздухоудаление из систем отоп-

ления осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков, устанавлива-

емых в наивысших точках, в нижних – спускные краны. 

На момент обследования выполнены следующие элементы системы отопления: 

- в подвале установлены регистры из стальных гладких труб; 

- частично выполнена разводка главных подающей и обратной магистралей 

(⌀76х3,5 мм; ⌀89х3,5 мм; ⌀108х4 мм, ⌀133х4 мм); 

- частично выполнены подающие и обратные магистрали подвала с отводами 

на регистры и на стояки (⌀32х3,2 мм; ⌀25х2,8 мм; ⌀20х2,8 мм; ⌀15х2,8 мм). 

- в подвале частично выполнен монтаж оборудования узлов управления си-

стемой теплоснабжения. В узлах управления выполнен: монтаж стальных электро-

сварных и водогазопроводных труб на опорах, частично установлены шаровые кра-

ны и балансировочные клапаны. 
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Более подробно смонтированные инженерные системы представлены в при-

ложении 3 (Графическая часть). 

По результатам обследования установлено, что фактическое исполнение вы-

полненных элементов системы отопления в целом соответствует проектным решени-

ям. 

В ходе обследования обнаружены следующие дефекты: 

- отсутствие защитного лакокрасочного покрытия с поражением поверхност-

ной коррозией стальных трубопроводов; 

- повсеместное поражение язвенной коррозией сварных швов стальных трубо-

проводов. 

 

 

Рис. 3.7.3.1. Общий вид разводки подающих магистралей под потолком подвала 
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Рис. 3.7.3.2. Общий вид радиаторов отопления в подвале 

 

Рис. 3.7.3.3. Поражение коррозией трубопроводов и сварных швов. 
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Вентиляция 

Общий вид системы вентиляции приведен на рисунке 3.7.3.4. 

В жилой части здания предусматривается естественная вытяжная вентиляция 

из кухонь и санузлов, с компенсацией количества удаляемого воздуха и поступлени-

ем наружного воздуха через приоткрытые створки окон. Для квартир верхнего этажа 

из-за малого перепада высот возможно отсутствие гравитационной тяги и неустой-

чивой работы вытяжки, предусматривается применение индивидуальных вертикаль-

ных каналов и применение для вытяжки из санузлов бытовых малошумных настен-

ных вентиляторов. 

 Приток предусмотрен неорганизованный через открывающиеся окна и двери, 

вытяжка осуществляется по самостоятельному вентканалу, вытяжка из санузлов 

присоединена к жилому дому. Из помещений электрощитовых и комнат консьержа 

так же предусмотрена естественная вентиляция. Из помещений ИТП вентиляция с 

механическим побуждением. Из технических помещений предусмотрена вытяжная 

вентиляция, в изолированной от жилья шахте. Выброс воздуха осуществляется на 

кровлю. Вентиляция машинных помещений лифтов предусмотрена естественная 

приточно-вытяжная. Приток через отверстия в полу. Вытяжка через наружную ре-

шетку в стене. Вентиляция подвала естественная приточно-вытяжная. Приток осу-

ществляется при открытии входных дверей и продухи, вытяжка через самостоятель-

ные вертикальные шахты. Кладовые имеют противопожарные перегородки и проти-

водымозащитные двери. Вентиляция предусмотрена естественная приточно-

вытяжная периодическая на время открывания дверей. 

На момент обследования система вентиляции выполнена частично. Смонтиро-

ваны воздуховоды в следующих местах: 

- в секции № 1,2,3,4,5,6 все стояки внутриквартирной вентиляции со второго по 

восьмой этаж; 

- на кровле секции № 1,2,3,4,5,6 устроены все вытяжные шахты; 

По результатам обследования установлено, что фактическое исполнение си-

стем вентиляции в целом соответствует проектным решениям. 
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Рис. 3.7.3.4. Общий вид вентиляционного стояка 

 

Рис. 3.7.3.5. Общий вид вытяжной шахты установленной на кровле здания  
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3.7.4. Сети связи 

Система телефонной связи 

Кросс телефонизации устанавливается в электрощитовой в антивандальном 

шкафу. На каждом этаже жилого корпуса в слаботочном стояке предусмотрен рас-

пределительный кросс-бокс категории 5е.  

На момент обследования системы телефонной связи не были смонтированы. 

Телевидение 

В подвале в ТШ (телекоммуникационном шкафу) предусматривается оптиче-

ский приемник, к которому приходят оптические кабели от головной станции. От оп-

тических приемников ТВ сигнал попадает на абонентские делители, домовые усили-

тели и разводится на секционные магистрали кабелем по подвалу.  

На момент обследования системы телевидения не были смонтированы. 

Домофонизация 

Система предусмотрена для дистанционного открывания дверей жилой части 

здания и выполняется на замочно-переговорном устройстве и системе ограничения 

доступа. 

Система домофона включает в себя: 

- видеодомофон; 

- абонентские переговорные устройства; 

- электромагнитный замок; 

- кнопку открывания двери изнутри; 

- видеокамеру. 

На момент обследования системы домофонизации не были смонтированы. 

Диспетчеризация 

Система диспетчеризации предназначена для обеспечения контроля расхода 

воды, электроэнергии и работы лифтового оборудования. 

Система диспетчеризации обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

- диспетчерская связь; 

- охранно-пожарная сигнализация; 

- диспетчерский контроль за работой лифта; 
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- диспетчерский контроль за работой подъемников для инвалидов; 

- управление инженерным оборудованием и контроль его исправности; 

- контроль технического состояния здания. 

Центральный диспетчерский пункт находится в жилом доме №6  

На момент обследования системы диспетчеризации не были смонтированы. 

Радиофикация 

Система радиофикации предназначена для организации трансляции программ 

радиовещания (в том числе и сигналов ГО и ЧС) на абонентские радиоприемники. 

На момент обследования системы радиофикации не были смонтированы. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

4.1 Методика установления градуировочной зависимости неразрушающих 

методов определения прочности бетона 

Для определения прочностных характеристик бетона была взята универсальная 

градуировочная зависимость по ГОСТ 17624-2012. 

Для уточнения универсальной градуировочной зависимости между скоростью 

ультразвука и прочностью бетона в возрасте более 28 суток выполнены 

параллельные испытания одних и тех же участков конструкций ультразвуковым 

методом и методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 17624-2012 (Таблица №1). 

Уравнение градуировочной зависимости 

Уравнение градуировочной зависимости (косвенный показатель - прочность) 

принимают линейным по формуле 

R=aH+b 

где R - прочность бетона. МПа; 

Н - косвенный показатель (время или скорость ультразвука). 

Для уточнения градуировочной зависимости, установленной для бетона, 

отличающегося от испытуемого, значение прочности бетона, определенное с 

использованием этой градуировочной зависимости, умножают на коэффициент 

совпадения Кс определяемый по формуле: 

 

где Rо.с.i.- прочность бетона в участке, определяемая методом отрыва со 

скалыванием по ГОСТ 22690. 

Rузк. - прочность бетона в участке, определяемая ультразвуковым методом по 

используемой градуировочной зависимости; 

n - число участков, принимаемое не менее трех. 

При вычислении коэффициента совпадения должны быть соблюдены 

следующие условия: 

- каждое частное значение  должно быть не менее 0,7 и не более 1,3; 

- каждое частное значение   должно отличаться от среднего значения не 
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более чем на 15%; 

- значения   не удовлетворяющие приведённым выше условиям, не должны 

учитываться при вычислении коэффициента совпадения Кс. 

 

 

Рис. 4.1.1. График универсальной градуировочной зависимости  

(R=0.016V-27.3) для бетона В7,5-В35 
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Определение фактического класса бетона по прочности 

Фактический класс бетона по прочности при контроле по схеме Г (без 

определения характеристик однородности бетона по прочности, когда при 

изготовлении отдельных конструкций или в начальный период производства 

невозможно получить число результатов определения прочности бетона, 

предусмотренное схемами А и Б, или при проведении неразрушающего контроля 

прочности бетона без построения градуировочных зависимостей, но с 

использованием универсальных зависимостей путем их привязки к прочности 

бетона контролируемой партии конструкций) принимают равным 80% средней 

прочности бетона конструкций с учётом коэффициента совпадения Кс: 

Вф = 0,8×(Rm×Kc) где: 

Вф - фактический класс прочности бетона, МПа; 

Rm - фактическая средняя прочность бетона отдельной партии, МПa; 

Kc - коэффициент совпадения. 

Таблица № 1  

 

Таблица № 2  
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Таблица № 3  

 

Таблица № 4  

 

4.2. Методика и результаты определения прочности бетона железобетонных 

конструкций неразрушающим способом, методом отрыва со скалыванием – 

прибором ПОС-50 МГ4 

Метод испытания при помощи прибора ПОС-50 МГ4 основан на связи 

прочности бетона со значением усилия местного разрушения бетона при вырыве из 

него анкерного устройства. Метод отрыва со скалыванием при проведении 

испытаний в соответствии со стандартной схемой является прямым неразрушающим 

методом определения прочности бетона. Испытания проводились в следующей 

последовательности: 

- в бетоне выполняют отверстие, размер которого выбирают в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации прибора в зависимости от типа анкерного устройства; 

- в отверстие закрепляют анкерное устройство на глубину, предусмотренную 

инструкцией по эксплуатации прибора, в зависимости от типа анкерного устройства; 

- прибор соединяют с анкерным устройством; 

- нагрузку увеличивают со скоростью 1,5-3,0 кН/с; 

- фиксируют показание силоизмерителя прибора P0 и величину 

проскальзывания анкера Δh; 
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- измеренное значение силы вырыва P0 умножают на поправочный 

коэффициент. 

При проведении испытаний методом отрыва со скалыванием по стандартной 

схеме согласно приложению А кубиковую прочность бетона на сжатие R, МПа, 

допускается вычислять по градуировочной зависимости по формуле: 

, 

где m1 - коэффициент, учитывающий максимальный размер крупного 

заполнителя в зоне вырыва и принимаемый равным 1 при крупности заполнителя 

менее 50 мм; 

m2 - коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва в 

килоньютонах к прочности бетона в мегапаскалях; 

P - усилие вырыва анкерного устройства, кН. 

Обработка результатов производилась по ГОСТ 22690-2015 (Методика 

выполнения измерений при натурных испытаниях методом отрыва со скалыванием). 

Метод испытания железобетонных конструкций при помощи прибора ПОС-

50МГ4 представлен в фотоиллюстрациях на (рис. 4.2.1-4.2.8).  

 

Рис. 4.2.1. Засверливание шпура 
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Рис. 4.2.2. Замер глубины отверстия 

 

Рис. 4.2.3. Зачистка стенок шпура 
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Рис. 4.2.4. Чистка шпура от пыли 

 

Рис. 4.2.5. Установка тяги прибора «ПОС-50МГ4» 
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Рис. 4.2.6. Установка прибора «ПОС-50МГ4» 

 

Рис. 4.2.7. Проведение испытания прибором «ПОС-50МГ4» 
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Рис. 4.2.8. Внутренняя область бетона после проведения испытаний 

4.3. Методика и результаты определения прочности бетона железобетонных 

конструкций неразрушающим методом при помощи прибора UK 1401 

В железобетонных конструкциях прочность бетона определялась при помощи 

ультразвукового метода определения прочности бетона прибором UK 1401. 

Метод испытания прочности бетона при помощи прибора UK 1401 основан на 

измерении времени и скорости распространения ультразвуковых волн в твердых 

материалах при поверхностном и сквозном прозвучивании. Скорость ультразвука 

вычисляется делением расстояния между излучателем и приемником на измеренное 

время. Скорость распространения волны в материале зависит от его плотности и 

упругости, от наличия дефектов (трещин, пустот), определяющих прочность и 

качество. Для каждого места испытаний бетона в конструктивных элементах 

проводилась обработка результатов и устанавливалось среднее значение показаний 

прибора: 





n

i

i
ср n

Н
Н

1

, где 

Нi – показания прибора; 
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n – число испытаний выполненных в данном месте для данного 

конструктивного элемента. 

По среднему значению показаний прибора с использованием 

скорректированной градуировочной зависимости определялась кубиковая 

прочность бетона R. 

Метод испытания железобетонных конструкций при помощи прибора UK 1401 

представлен в фотоиллюстрациях на (рис.4.3.1-4.3.3). 

В Приложении 2 к настоящему техническому отчёту приведены данные 

протоколов с результатами определения прочности бетона в железобетонных 

конструкциях. Их анализ показывает следующее: 

- прочность обследуемых фундаментных конструкций (по проекту В25) со-

ставляет от 33,2 МПа до 34,6 МПа, что соответствует фактическому классу бетона 

от В26,6 до В27,7; 

- прочность бетона монолитных стен (по проекту В25) составляет от 32,9 МПа 

до 35,4 МПа, что соответствует фактическому классу бетона от В26,3 до В28,3; 

- прочность бетона монолитных плит перекрытия (по проекту В25) составляет 

от 34,4 МПа до 36,1 МПа, что соответствует фактическому классу бетона от В27,5 

до В28,9; 

- прочность бетона монолитных пилонов (по проекту В25) составляет от 33,4 

МПа до 37,5 МПа, что соответствует фактическому классу бетона от В26,7 до В30; 

- прочность бетона монолитных лестничных маршей (по проекту В25) состав-

ляет от 33,4 МПа до 36,2 МПа, что соответствует фактическому классу бетона от 

В26,7 до В28,9; 

- прочность бетона монолитных колонн (по проекту В25) составляет от 33,6 

МПа до 36,4 МПа, что соответствует фактическому классу бетона от В26,9 до В29,1. 
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Рис. 4.3.1. Определение прочности бетона в монолитной железобетонной 

стене подвала ультразвуковым методом прибором UK 1401 

4.4. Методика и результаты определения толщины защитного слоя бетона, 

определение диаметра и места расположения арматуры в железобетонных 

конструкциях неразрушающим способом с применением прибора Proceq 

Profoscope + 

Прибор прибора Proceq Profoscope + предназначен для измерения толщины 

защитного слоя бетона (расстояния по нормали от поверхности бетона до 

поверхности арматуры), определения расположения (проекции арматуры на 

поверхности бетона) и диаметра арматуры в диапазоне 3÷50 мм класса A240÷A500С 

ГОСТ 5781-82*, ГОСТ52544-2006 в железобетонных изделиях и конструкциях по 

ГОСТ 22904-93 в условиях предприятий, строительных площадок, эксплуатируемых 

зданий и сооружений. 

Прибор прибора Proceq Profoscope + состоит из индуктивного датчика и 

электронного блока. 

Принцип действия прибора основан на использовании электромагнитной 

импульсной индукции. В датчик встроены две электромагнитные катушки, одна из 

которых излучает сигнал, другая принимает. Излучающая катушка датчика создает 

магнитное поле в контролируемом материале. За счет этого на поверхности 
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электропроводящего материала стержня арматуры образуются вихревые токи, 

которые ослабляют исходное наведенное магнитное поле. Разница между 

наведенным и полученным магнитным полем используется прибором для получения 

результатов. Электронный блок производит преобразование значений сигнала и 

выводит на дисплей показания в миллиметрах, с учетом поправок на диаметр 

арматуры и расстояния до ближайших стержней. 

Поиск арматуры стержней осуществляется путем сканирования 

контролируемой поверхности датчиком в сочетании с поворотом вокруг оси датчика 

до получения минимально возможного для данного случая показания толщины 

защитного слоя. Процесс поиска отображается на дисплее показаниями Н и 

линейным индикатором.  

Процесс поиска арматуры, вскрытие и определение толщины защитного слоя 

бетона в железобетонных конструкциях представлен на (рис. 4.4.1). 

 

Рис. 4.4.1.Определение параметров армирования в монолитном 

железобетонном пилоне магнитным методом прибором Proceq Profoscope + 
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4.5. Методика и результаты определения химического состава стали 

стержневой арматуры  

Определение фактического химического состава стали стержневой арматуры 

выполнялось на основании результатов химического анализа состава стали и 

последующего выявления марки согласно действовавшим на момент строительства 

национальным стандартам.   

Химический состав стали определялся по средством проведения атомно-

эмиссионного спектрального анализа (рис. 4.5.1-4.5.2). Метод основан на 

возбуждении атомов элементов материала пробы электрическим разрядом, 

разложении излучения атомов элементов в спектр, измерении аналитических 

сигналов, пропорциональных интенсивности или логарифму интенсивности 

спектральных линий, и последующем определении массовых долей элементов с 

помощью градуировочной характеристики. 

Отбор и подготовка проб выполнены по ГОСТ 7565. Поверхности проб, 

предназначенные для обыскривания, затачивались на плоскость. На поверхности не 

допускались раковины, шлаковые включения, цвета побежалости и другие дефекты. 

Для исследования образцов стали применялся спектрометр эмиссионный 

ИСКРОЛАЙН-100. Для градуировки прибора использовались СО стали по 

ГОСТ 8.315 с аттестованным значением массовой доли элементов. Так же для 

подготовки образцов использовались: биметаллические коронки; шлифовально-

полировальный станок; аргон газообразный высшего сорта по ГОСТ 10157. 

Алгоритм выполнения измерений включал в себя подготовку спектральной 

установки к работе, подбор условий для анализа проб стали, построение 

градуировочных характеристик, проведение анализа.  

Подготовка установки к выполнению измерений проводилась в соответствии с 

инструкцией по обслуживанию и эксплуатации установки. 

Выполнялось три измерения массовой доли элементов в пробе в условиях 

повторяемости. 

Далее вычислялась разность между максимальным (Сmах) и минимальным 

(Cmin) результатами измерений. Полученное значение сравнивались с критическим 

диапазоном CR0,95, определённым в соответствии с приложением А, таблица А.1 
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ГОСТ 54153. 

Если абсолютное расхождение между результатами трех измерений не 

превышали предела CR0,95, то результаты признавались приемлемыми и в качестве 

окончательно приводимого результата принималось среднее арифметическое 

значение трёх измерений. 

Числовое значение результата анализа должно оканчивалось цифрой того же 

разряда, что и соответствующее значение характеристики погрешности результата 

анализа D(U) приведённое в приложении А, таблица А.1 ГОСТ 54153. 

Контроль правильности проводился по результатам воспроизведения 

аттестованных значений массовой доли элементов в ГСО и СОП. Норматив 

контроля Кт принимался согласно приложению А, таблица А.1 ГОСТ 54153. 

Правильность измерений считалась удовлетворительной, если число расхождений 

результатов, превышающих допускаемое значение Kх-с или Кт, составляло не более 

5 % числа проконтролированных результатов. 

По результатам испытаний, приведённым в приложении 3, установлено, что 

химический состав стали исследованных образцов стержневой арматуры 

соответствуют требованиям ГОСТ 52544, табл. 5. 

Таблица 5 (ГОСТ 52544) - Химический состав стали и значения углеродного эквивалента 

Вид анализа 

Массовая доля элементов, %, не более 
Углеродный эк-

вивалент углерода кремния марганца фосфора серы азота меди 

Готового проката 0,24 0,95 1,70 0,055 0,055 0,013 0,55 0,52 

Примечания: 

1. Для стали, содержащей нитридообразующие элементы, массовую долю азота не ограничивают. 

2. Для проката диаметром более 32 мм допускается увеличение в стали массовой доли углерода до 0,26% и угле-

родного эквивалента до 0,53% (в готовом прокате - соответственно до 0,27% и 0,57%). 
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Рис. 4.5.1. Процесс проведения измерений на установке ИСКРОЛАЙН-100 

 

Рис. 4.5.2. Вид образца после проведенных исследования 
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4.6. Методика и результаты определения предела прочности при сжатии 

блоков стеновых на испытательном прессе ТП-1-1500. Отбор проб и 

изготовление образцов  

При проведении испытаний велась фотофиксация, фотоматериалы приведены 

на рис. 4.6.1. - 4.6.4.  

Пробы блоков отбирали с объекта строительства непосредственно из 

смонтированных, эксплуатируемых конструкций.  

Контрольные образцы-кубы выпиливали из средней части неармированных 

блоков. Форма и размеры образцов соответствуют ГОСТ 28570-90 табл. №4 

(10,0×10,0×10,0 см и 7,0×7,0×7,0). Испытание образцов на сжатие проводили с 

использованием испытательного пресса ТП-1-1500 по ГОСТ 10180-90.  

Подготовка к испытанию 

Образцы выдержаны в течение 24 часов камере нормального твердения КНТ-

24. Температура воздуха поддерживается в пределах (20±5)°С при относительной 

влажности воздуха не менее 55%. Образцы, имеющие трещины, сколы рёбер 

глубиной более 10 мм, раковины более 10 мм и глубиной более 5 мм, а также следы 

расслоения и недоуплотнения бетонной смеси, испытанию не подлежали.  

Линейные размеры образцов измеряли с погрешностью не более 1%.  

Проведение испытаний 

Перед испытанием образцы взвешивали с целью определения их средней 

плотности по ГОСТ 12730.1-78.  

Нагружение образцов производили непрерывно со скоростью, обеспечивающей 

повышение расчётного напряжения в образце до его полного разрушения в пределах 

(0,6÷0.4) МПа/с, при этом время нагружения одного образца было не менее 30 с.  

Прочность бетона, МПа (кгс/см2), вычисляли с точностью до 0,1 МПа (кгс/см2):  

 

где F– разрушающая нагрузка, установленная при испытании образца кН (кгс);  

А- площадь рабочего сечения образца, мм2 (см2);  

α – масштабный коэффициент для приведения прочности бетона к прочности 

бетона в образцах базового размера и формы;  
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К - поправочный коэффициент.  

Согласно результатам испытаний образцов-кубов, выпиленных из 

газобетонного блока, отобранного на обследуемом объекте, можно сделать вывод, 

что марка блока не ниже D400 и класс по прочности на сжатие не ниже В2,0 по 

ГОСТ 25485-89 (см. в Приложении №2 настоящего технического заключения). 

 

Рис. 4.6.1. Общий вид образца ячеистого блока перед торцеванием.  

4.7. Методика и результаты определения прочности керамического 

кирпича на сжатие и изгиб 

Подготовка к испытанию 

Кирпич для испытания был отобран непосредственно с объекта. 

Предварительно перед испытанием произведена отбраковка материалов подле-

жащего испытанию (визуальный осмотр на предмет трещин, отколов более 6 мм 

глубиной и числом не более трех)  

Допускается при определении предела прочности при сжатии керамического 

кирпича и камней пластического формирования изготавливать образцы, выравнивая 

их опорные поверхности шлифованием, гипсовым раствором или применяя про-

кладки из технического войлока, резинотканевых пластин, картона и других матери-
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алов ГОСТ 8462-85.  

В нашем конкретном случае образцы из двух половинных кирпичей были уло-

жены на прокладки из технического войлока согласно приложению №2 ГОСТ 8462-

85. 

Предел прочности при сжатии кирпича определяли на образцах, состоящих из 

двух половинных кирпичей, предварительно были удалены остатки цементно-

песчаной смеси и произведена зачистка опорных поверхностей кирпича. Предел 

прочности при изгибе керамического кирпича определяли на целом кирпиче. 

Испытание образцов на изгиб 

Предварительно произвели геометрические замеры образцов с применением 

вышеуказанных мерительных инструментов. Установили образец на двух опорах 

пресса. Пресс 150кН с ценой деления 100кГ/с. 

Нагрузку прикладывали в середине пролета и равномерно распределяли по ши-

рине образцов. Нагрузка на образцы возрастала непрерывно со скоростью, которая 

обеспечивала их разрушение через 30-40 с после начала испытаний (нормативное 

время 20-60 с). После проведения испытаний произвели обработку данных: 

Предел прочности при изгибе Rизг МПа (кгс/см2) образца вычисляют по форму-

ле: 

 

где Р – наибольшая нагрузка установленная при испытании образца, Кн (кгс): 

L- расстояние между осями опор, мм(см); 

В- ширина образца, мм (см); 

Н- высота образца по средине пролета, мм (см).    

В Приложении 2 приведены обобщенные данные с результатами определения 

предела прочности при изгибе Rизг МПа (кгс/см2), установленными при испытании 

образца. Их анализ показывает: 

- средний предел прочности при изгибе керамического кирпича полнотелого 

применённого в кирпичной кладке стен составляет 24,1 кгс/см2. 

- средний предел прочности при изгибе облицовочного многопустотного кера-

мического кирпича цвета слоновая кость применённого в кирпичной кладке стен со-



              

    
 

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  
       98 

 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

ставляет 21,7 кгс/см2. 

- средний предел прочности при изгибе облицовочного многопустотного кера-

мического кирпича цвета соломенный применённого в кирпичной кладке стен со-

ставляет 22,3 кгс/см2. 

Испытание образцов на сжатие 

Образцы измеряли с погрешностью до 1 мм (линейка измерительная металли-

ческая по ГОСТ 427-75; штангенциркуль по ГОСТ 166-80) 

На боковые поверхности образца нанесли вертикальные осевые линии. Образец 

установили в центре плиты пресса, совместили геометрические оси образца и плиты 

и прижали верхней плитой пресса. Нагрузку на образцы непрерывно увеличивали с 

равномерной скоростью, которая обеспечивала их разрушение через 30-50 с после 

начала испытания (нормативное время 20-60с) После проведения испытаний прове-

ли обработку данных: 

Предел прочности при сжатии Rсж, МПа (кгс/см2), образца вычисляли по фор-

муле:  

 

где Р – наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца МН(кг/с); 

F- площадь поперечного сечения образца (среднее арифметическое значение 

площадей верхней и нижней его поверхностей, м2 (см2). 

В Приложении 2 приведены обобщенные данные с результатами определения 

наибольшей нагрузки, установленные при испытании образца на сжатие (кгс/см2). 

Их анализ показывает: 

- прочность на сжатие красного полнотелого керамического кирпича из 

наружных стен составляет 12,9 МПа, что соответствует фактической марке кирпича 

М125; 

- прочность на сжатие керамического со сквозными пустотами, облицовочно-

го, соломенного цвета кирпича составляет 15,3 МПа, что соответствует фактической 

марке кирпича М150; 



              

    
 

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  
       99 

 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

- прочность на сжатие керамического со сквозными пустотами, облицовочно-

го, цвета слоновая кость кирпича составляет 15,2 МПа, что соответствует фактиче-

ской марке кирпича М150; 

 

Рис. 4.7.1. Измерение параметров испытываемого кирпича 

 

Рис. 4.7.2. Установка кирпича в испытательный пресс перед испытанием 
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Рис. 4.7.3. Вид испытываемого образца после проведения испытания на изгиб 

4.8. Методика и результаты определения прочности строительного 

раствора  

Подготовка к испытаниям 

Прочность раствора определяли путем испытания на сжатие кубов с ребрами 2-

4 см, выпиленными из горизонтальных швов кирпичной кладки  

Образцы подвергались испытаниям не менее чем через сутки после их 

изготовления. 

Проведение испытаний 

Образец устанавливали на нижнюю плиту пресса центрально относительно его 

оси. 

Нагрузку на образец увеличивали непрерывно с постоянной скоростью 

(0,6±0,4) МПа [(6±4) кгс/см ] в секунду до его разрушения. 

Достигнутое в процессе испытания образца максимальное усилие принимали за 

величину разрушающей нагрузки. 

Обработка результатов испытаний 

Предел прочности раствора на сжатие R вычисляют для каждого образца с 
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погрешностью до 0,01 МПа (0,1 кгс/см ) по формуле: 

 

где P- разрушающая нагрузка, кН; 

А - рабочая площадь сечения образца см2,  

Рабочую площадь сечения образцов определяли по результатам измерения как 

среднеарифметическое значение площадей двух противоположных граней. 

Предел прочности раствора на сжатие вычисляли как среднее арифметическое 

значение результатов испытаний трех образцов. 

Заключение: раствор, применяемый при кладке кирпичных стен входных групп 

и в арках соответствует фактической марке М100 (результаты испытаний приведены 

в приложении 2). 

 

Рис. 4.8.1. Изготовление образцов раствора  
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Рис. 4.8.2. Определение массы образца 

 

Рис. 4.8.3. Определение прочности образца раствора из швов кирпичной  

кладки 
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам технического обследования несущих и ограждающих строи-

тельных конструкций, а также внутренних инженерных систем выполненного по 

договору 2-ПДД/2019-ОД от «17» января 2019 года между ГБУ МО «МОСОБЛ-

СТРОЙЦНИЛ» и ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав дольщиков» 

объекта незавершённого строительства, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г. 

Видное, в районе 4 км автодороги М-2 «Крым-Федюково». Жилой дом №5 (корпу-

са №1), установлено следующее:  

5.1. Многоквартирный жилой дом –8-ми этажный 6-ти секционный с подва-

лом, с совмещенным покрытием, сложной в плане формы, общими размерами в 

осях 76,75x61,28 м высотой от отметки 0,000 до верха ограждающих конструкций 

30,632 м. 

По результатам обмерных работ, произведённых на объекте можно сделать 

вывод о том, что пролёты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры 

поперечных сечений элементов несущих конструкций, высота помещений, объем-

но-планировочные решения в целом соответствуют проекту, за исключением ка-

менных конструкций, размеры которых не удовлетворяют допускам согласно табл. 

9.8 СП 70.13330.2012. 

Превышения проектных значений геометрических размеров простенков и 

ширины проемов ограждающих конструкций зафиксированы до +40 мм. 

Конструкции, не удовлетворяющие допускам табл. 9.8 СП 70.13330.2012, 

приведены в приложении 3 настоящего технического заключения.   

5.2. Фундамент жилого дома – сплошная монолитная железобетонная плита 

на естественном основании с деформационным осадочными швами между темпе-

ратурно-усадочными блоками. Все несущие конструкции выполнены из монолит-

ного железобетона.  

Вертикальными несущими строительными конструкциями здания являются 

монолитные железобетонные стены, пилоны и колонны, возведенные с отм. -

 3,370 м., - 2,820 м., -2.070 м.  
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Несущие горизонтальные конструкции жилого здания выполнены в виде 

плоских монолитных железобетонных плит перекрытий и покрытия. 

Наружные стены выше отм. ±0,000 м представлены тремя типами: 

- тип 1: самонесущие (с поэтажным опиранием на перекрытие), двухслойные, 

общей толщиной 550 мм с внутренним слоем из газобетонных блоков толщиной 

410 мм и наружным слоем из лицевого кирпича 1НФ/150/1.4/75 по ГОСТ 530-2012 

толщиной 120 мм.  

- тип 2: трехслойные, в зоне установки пилонов, общей толщиной 550 мм с 

внутренним слоем толщиной 200 мм из бетона класса В25, средним слоем из утеп-

лителя из минераловатных плит толщиной 150 мм с облицовкой лицевым кирпи-

чом 1НФ/150/1.4/75 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. Наружный отделочный 

слой запроектирован 3-х видов: 

Лестницы в секциях 1-5 выполнены трех маршевыми и двух маршевые в сек-

ции 6. Лестничные марши 2-х типов – сборные железобетонные типа ЛМ (плоские, 

без фризовых ступеней) и монолитные выполненные из бетона класса В25.  Лест-

ничные площадки – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, выполненные 

из бетона класса В25 и сборные железобетонные толщиной 200 мм  

На момент проведения технического обследования конструкции кровельных 

слоев жилого здания выполнены не в полном объеме. 

Класс бетона монолитных железобетонных конструкций, определенный по ре-

зультатам испытаний ультразвуковым методом при помощи прибора UK 1401, и 

методом отрыва со скалыванием при помощи прибора ПОС-50МГ4 соответствует 

фактическому бетону класса В25,3 до В30,1, что соответствует проектным значе-

ниям В25 

По результатам технического обследования были выявлены следующие де-

фекты и повреждения: 

- проникновение воды в подвальное помещение в местах прохода коммуника-

ций  

- замачивание верхней поверхности фундаментной плиты с последующим за-

мерзанием и фазового перехода воды в лед на высоту до 50 мм.  

- недостаточный защитный слой бетона с оголением рабочего армирования с 
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последующей коррозией; 

- на поверхности монолитных конструкций наблюдаются поры, раковины, 

остатки опалубки; 

- вертикальные трещины по наружным стенам подвала с шириной раскрытия до 

0,3 мм; 

- трещины на потолочной поверхности плит перекрытий шириной раскрытия 

до 0,2 мм; 

- в области расположения технологических отверстий оголение рабочего ар-

мирования с последующей коррозией арматуры; 

- повсеместные следы протечек кровельного покрытия здания в зонах распо-

ложения коммуникационных шахт. 

В целом, конструктивные параметры возведённых несущих конструкций со-

ответствуют требованиям проектной документации и положительного заключения 

экспертизы.   

5.3. На момент обследования системы электроснабжения не были смонтиро-

ваны. 

На момент обследования системы водоснабжения смонтированы не в пол-

ном объеме. 

На момент обследования системы водоотведения смонтированы не в полном 

объеме. 

На момент обследования выполнены системы отопления смонтированы не в 

полном объеме. 

В ходе обследования обнаружены следующие дефекты: 

- отсутствие защитного лакокрасочного покрытия с поражением поверх-

ностной коррозией стальных трубопроводов; 

- повсеместное поражение язвенной коррозией сварных швов стальных тру-

бопроводов. 

На момент обследования системы вентиляции выполнены частично.  

По результатам обследования установлено, что фактическое исполнение вы-

полненных элементов системы отопления, водоотведения, водоснабжения и вен-

тиляции в целом соответствует проектным решениям. 
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Оценить работоспособность системы отопления, водоснабжения и 

вентиляции возможно только после завершения монтажа всех элементов системы и 

проведения всех пусконаладочных работ с составлением акта технической 

готовности, выданного специализированной организацией. 

5.4. Предварительно, с учетом влияния имеющихся дефектов и поврежде-

ний, техническое состояние возведённых несущих и ограждающих конструкций 

оценивается как работоспособное. Для подтверждения предварительно назначен-

ной категории технического состояния в процессе разработки рабочей документа-

ции на завершение строительства здания необходимо выполнить полный комплекс 

конструктивных расчётов с учетом выявленных в процессе настоящего обследова-

ния дефектов и повреждений. Решение о необходимости усиления возведённых 

конструкций принять по результатам выполненных расчётов. 
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Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1. Адрес объекта 

«Московская область, г. Ленинский муниципальный 
район, городское поселение Видное, г. Видное, в 
районе 4 км автодороги М-2 «Крым-Федюково». 
Жилой дом №5 (корпуса №1), . 

2. Время проведения обследования Январь - февраль 2019 года 

3. Организация, проводившая 
обследование 

ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

4. Статус объекта 
Обследуемое здание не является памятниками 
природы, культуры и архитектуры (жилое здание) 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

ООО «Урбан-Проект», ООО «Архитектурная 
мастерская М.Атаянца», ЗАО «Институт 
экологического проектирования и изысканий» 

7. Строительная организация, 
возводившая объект (застройщик) 

ООО «Экоквартал» 

8. Год возведения объекта (начало 
строительства) 

30 июля 2016 года 

9. Год и характер выполнения по-
следнего капитального ремонта или 
реконструкции 

Ремонт и реконструкция не выполнялись 

10. Собственник объекта - 

11. Форма собственности объекта - 

12. Конструктивный тип объекта Каркасный 

13. Число этажей 8 (1 подземный) 

14. Период основного тона соб-
ственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

- 

15. Крен объекта (вдоль продольной 
и поперечной осей) 

- 

16. Установленная категория 
технического состояния объекта 

Предварительно, с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений, техническое состояние 
возведённых несущих и ограждающих конструкций 
оценивается как работоспособное и ограничено-
работоспособное. Для подтверждения предварительно 
назначенной категории технического состояния в 
процессе разработки рабочей документации на 
завершение строительства здания необходимо 
выполнить полный комплекс конструктивных 
расчётов с учетом выявленных в процессе настоящего 
обследования дефектов и повреждений. Решение о 
необходимости усиления возведённых конструкций 
принять по результатам выполненных расчётов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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1.ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния.  
2.ГОСТ 27.002-2015. Надёжность в технике. Термины и определения  
3.ГОСТ 26433.2-94. Системы обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве.  
4.ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля.  
5. ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности бетона.  
6.ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.  
7. ГОСТ Р 54153-2010. Сталь. Метод атомно-эмиссионного анализа.  
8.ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.  
9.ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций.  
10.ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности.  
11.СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений.  
12.СП 50.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 

Тепловая защита зданий.  
13.СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.  
14.СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.  
15.СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84  
16. Бедов А.И. Техническое обследование зданий и сооружений. Учебно-  

методическое пособие для обучения руководителей и специалистов предприятий 
строительного комплекса Москвы. – М.: ООО «НПЦ «Алфей», 2003.  

17.Предупреждение дефектов в строительстве. Защита материалов и 
конструкций/А. Грассник, Э. Грюн, В. Фикс, В. Хольцанфель, Х. Ротер/ - М., 
Стройиздат, 1989, с,188-207. 

18. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические 

условия 
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Приложение 1. Техническое задание 
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Приложение 3. Обмерочные чертежи с местами расположения кон-

струкций отсутствующих на момент обследования  
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Рис. 1. Обмерочный план подвала 
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Рис. 2. Обмерочный план подвала 
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Рис. 3. Обмерочный план подвала 

 



             

    
 

 

 

В
за

м
.и

нв
.№

 

П
од

п.
и

да
та

 

 

 

 

И
нв

.№
по

дл
.

 

       
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист 

       343 
  Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

              

 

 

 
Рис. 4. Обмерочный план 1-го этажа 
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Рис. 5. Обмерочный план 1-го этажа 
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Рис. 6. Обмерочный план 1-го этажа 
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Рис. 7. Обмерочный план 2-го этажа 
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Рис. 8. Обмерочный план 2-го этажа 
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Рис. 9. Обмерочный план 2-го этажа 
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Рис. 10. Обмерочный план 3-го этажа 
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Рис. 11. Обмерочный план 3-го этажа 
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Рис. 12. Обмерочный план 3-го этажа 
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Рис. 13. Обмерочный план 4-го этажа 
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Рис. 14. Обмерочный план 4-го этажа 
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Рис. 15. Обмерочный план 4-го этажа 
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Рис. 16. Обмерочный план 5-го этажа 
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Рис. 17. Обмерочный план 5-го этажа 
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Рис. 18. Обмерочный план 5-го этажа 
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Рис. 19. Обмерочный план 6-го этажа 
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Рис. 20. Обмерочный план 6-го этажа 
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Рис. 21. Обмерочный план 6-го этажа 
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Рис. 22. Обмерочный план 7-го этажа 
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Рис. 23. Обмерочный план 7-го этажа 
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Рис. 24. Обмерочный план 7-го этажа 
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Рис. 25. Обмерочный план 8-го этажа 
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Рис. 26. Обмерочный план 8-го этажа 

 



             

    
 

 

 

В
за

м
.и

нв
.№

 

П
од

п.
и

да
та

 

 

 

 

И
нв

.№
по

дл
.

 

       
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист 

       366 
  Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

              

 

 

 
Рис. 27. Обмерочный план 8-го этажа 
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Рис. 28. Фасады 
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Рис. 29. Фасады 
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Рис. 30. Фасады 
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Общий план-схема ИТП 
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Схема фактически смонтированного оборудования и трубопроводов узла теплового ввода 
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Схема фактически смонтированного оборудования и трубопроводов циркуляционных насосов ГВС 
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Схема фактически смонтированного оборудования и трубопроводов распределительного  
коллектора системы отопления 
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Приложение 4. Дефектная ведомость 
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Приложение 5. Карта дефектов  



             

    
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

 

 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

      
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  

      
385 

 

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

              

 

 

 



             

    
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

 

 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

      
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  

      
386 

 

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

              

 

 

 
 



             

    
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

 

 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

      
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  

      
387 

 

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

              

 

 

 



             

    
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

 

 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

      
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  

      
388 

 

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

              

 

 

 



             

    
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

 

 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

      
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  

      
389 

 

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

              

 

 

 



             

    
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

 

 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

      
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» 

Договор № 05-ВГ-ОБС-1 от «21» декабря 2018 года 

Лист  

      
390 

 

Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

              

 

 

Карта дефектов кровли. 
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Приложение 6. Поэтажные планы с местами расположения и схемами 

вскрытий армирования конструкций 
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Приложение 7. Исполнительная геодезическая съемка 
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Рис. 1. Отклонения от вертикали и горизонтали несущих монолитных железобетонных конструкций подвала 
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Рис. 2. Отклонения от вертикали и горизонтали несущих монолитных железобетонных конструкций 2-го этаже 
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Рис. 3. Отклонения от вертикали и горизонтали несущих монолитных железобетонных конструкций 5-го этаже 
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Приложение 8. Поверки приборов 
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Приложение 9. Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов 

капитального строительства 
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